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第一章  ῎  

淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程 

῎  （评定分离） 

1、招标条件 

1.1 项目名称：淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装 

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：淮南市发展和改革委员会 

1.3 批文名称及编号：淮南市发展和改革委员会关于淮南市西部城区排水泵站及配套设

施提升改造工程项目建议书批复, 淮发改审批[2020] 18 号 

1.4 资金来源： 自筹资金           

1.5 项目出资比例：项目出资比例 100% 

1.6 招标人名称：淮南市市政园林建设处 

1.7  项目业主：淮南市市政园林建设处 

1.8 招标方式：公开招标（评定分离）。  

2、项目概况与招标范围 

2.1 招标项目编号：2021GCHNG1793 

2.2 招标项目名称：淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装 

2.3 标段划分：1 个标段 

2.4 招标项目标段编号：2021GCHNG1793- 1 

2.5 建设地点：淮南市辖区 

2.6 招标规模：本项目改造 5 号、6 号和新庄孜新应台孜排涝站，改造的水泵总装机容

量为 3503KW。其中新应台孜排涝站为直排淮河泵站，保护面积分别为 1156.64ha；5

号及 6 号排涝站要拆除老站建新站，本工程大部分泵站位于采矿塌陷区，工程地位非

常重要，接近淮河堤防, 内容包括泵站工艺设备、电气设备、自控设备、监控设备、仪

表等设备材料的供货及安装。 

2.7 合同估算价：约 1402万元。  

2.8 招标范围：工程货物采购及安装。淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工

程设备采购及安装，包含不限于设备的供货、包装、运输、装卸、安装、人工费、机

械费、调试及试运行（2 个月）、验收、技术服务、费、税、安全文明环保施工等措施

费、质保期内的免费维修及保养等，具体详见招标文件第五章五章供货要求（采购需
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求清单）、施工图及本项目设备供货、安装、调试技术规范。 

2. 9 交货及安装周期：交货期 30 日历天，安装时间以满足工程施工进度安排为准。 

2.10 交货及安装地点：同建设地点 

2.10 质量标准：合格 

2.11、项目类别：工程货物 

2.12 资格审查方式：资格后审。 

3、投标人资质要求 

3.1 投标人资格要求： 

（1）为采购产品的制造商。具有独立法人资格，具有有效的营业执照；（2）具有

机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资

质，具备有效的安全生产许可证。     

3. 2 投标拟派设备安装技术负责人要求： 

具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证（B

证）, 注册执业单位为本公司（提供投标人为其交纳的近半年内连续 3 个月的社保证明

（详见须知附表中社保证明材料要求）。  

3.3 投标人企业信誉要求( 提供承诺或以下网页截图) ： 

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.go v.cn/ ）中未被列入严重

违法失信企业名单； 

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被

执行人名单； 

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入重大税

收违法案件当事人名单； 

3. 4 本次招标  不接受  联合体投标。 

4、招标文件、图纸及清单下载时间、下载地址： 

4.1 公告发布时间：2021年 12 月 31日 

4.2 资料获取：网上免费获取招标所需资料。投标人请实名制登录系统关注该项目答疑

及补充通知，并关注淮南市公共资源交易中心“http://jy.ggj.huainan.gov.cn/ ”网

信息动态。 

(1) 网上登记。投标人投标前请先按淮南市 CA数字证书办理流程办理证书（CA 数



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 3 

字证书有关问题请拨打服务电话：安徽 CA客服 400- 880- 4959或 0554- 6818265- 4），

直 接 使 用 CA 数 字 证 书 登 录 安 徽 省 公 共 资 源 交 易 市 场 主 体 库 （ 地 址 ： 

http://61.190.70.20/ahggfwpt - zhutiku ），登记相关信息并确认提交完成主体库登

记，实名登记步骤详见淮南市公共资源交易中心网“淮南市公共资源交易中心市场主

体库对接公告”（http://jy.ggj.huainan.gov.cn/ ） 

(2) 招 标 文件 领 取方 式 ：网 上 下载 。 登录 “ 淮南 市 公共 资 源 交易 中 心 网

(http://jy.ggj.huainan.gov.cn/) ”，点击“投标人登录”，选择“投标单位入口，

使用 CA 锁登陆淮南市公共资源交易平台，填写投标信息并查阅领取相关文件。投标人

须随时关注该项目答疑及补充通知，并关注淮南市公共资源交易中心网信息动态。投

标人如因关注不及时错过信息下载，后果自负。 

（3）招标文件售价：网上自行下载，招标文件售价 0 元/ 份, 投标人请实名登录登

记系统关注该项目答疑及补充通知，并关注淮南市公共资源交易网信息动态。 

4.3 疫情期间本项目采用“不见面交易”形式，本项目为远程解密、远程在线开标。

投标人不到开标现场，投标人应在开标时间前提供使用 CA数字证书登录“不见面开标

系统”，等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项。具体操作方法见中心

网站，通知公告栏—〈淮南不见面开标大厅操作手册〉。 

建议投标人选择远程投标，不到现场投标。减少开标现场人员，做好人员健康防

护工作。如因系统问题无法远程解密，投标人请咨询淮南市公共资源交易中心信息部 

0554- 6818265- 3；（电子交易系统名称或电子服务系统名称）服务热线电话： 

400- 850- 3300  。 

  5、开标时间及地点和投标文件递交 

5.1 开标时间：2022 年 01 月 21日 09 时 00 分。 

5.2 开标地点：淮南市公共资源交易中心开标三室。 

5.3 递交数字地点：电子响应文件应在响应文件提交截止时间前通过淮南市公共资源交

易中心电子交易系统上传

（http://jy.ggj.huainan.gov.cn:8090/TPBidder/login.aspx ）”。 

  注：本项目实行网上开评标，网上上传加密的电子版投标文件，投标人必须在 30 分

钟内远程解密完成。 

出现下列情况的，投标人必须重新用数字证书签章和加密投标文件，并在投标截
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止时间之前上传完成到网上招投标系统： 

（一）数字证书到期后重新续期； 

（二）数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。 

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由

投标人自行承担责任。 

6、招标信息发布媒介：安徽省建设工程招投标信息网、安徽省招标投标信息网、安

徽省公共资源交易监管网、淮南市公共资源交易中心网 

7、联系方式 

招标人：淮南市市政园林建设处 

招标人地址：淮南市田家庵区朝阳中路 35 号 

联系人：朱秀华         电 话：2699353 

招标代理机构：安徽建发招投标代理有限公司 

招标代理机构地址：淮南市山南新区淮河大道中段与和悦街交叉路口淮南建发集团 318

室   

联系人：朱新华、胡景             电话：0554—6650770、18949692210 

8、保证金账户（选择一家银行进行缴费）： 

投标保证金的形式：电子投标保函、转账、电汇、或网银支付（必须从投标人基本账

户汇出），为减轻投标人及供应商负担，鼓励优先使用电子投标保函形式（具体操作

请登录“淮南市公共资源交易中心网”（http://jy.ggj.huainan.gov.cn/ ），点击“资

料下载”，查询“淮南市电子投标保函使用手册”）；其次通过银行转账、电汇或网

银支付等方式由投标人单位基本账户转出，其他账户转出无效，投标保证金到账时间

为投标截止时间。否则视同不响应招标文件。） 

投标保证金的金额: 贰拾万元整（200000 元整） 

交纳投标保证金截止时间（到账截止时间）：同开标时间 

招标结束投标保证金本息一并退还 
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保证金账户 

银行类别 户名 账号 开户银行 

徽商银行 淮南市公共资源交易

中心投标保证金托管

专户 

186110102100063338500133

7 

徽商银行股份有限公

司淮南广场路支行 

工商银行 淮南市公共资源交易

中心投标保证金托管

专户 

1304002738000757457 工商银行淮南洞山支

行 

交通银行 淮南市公共资源交易

中心投标保证金托管

专户 

83440715800188801003634 交通银行淮南开发区

支行 

农商银行 淮南市公共资源交易

中心投标保证金托管

专户 

20010169499366600000402 淮南淮河农村商业银

行九华山路支行 

建设银行 淮南市公共资源交易

中心投标保证金托管

专户 

34001635008053004335- 510

0 

中国建设银行股份有

限公司淮南田家庵支

行 

注：以上账户的账号仅为本项目本次采购活动使用，其他项目或本项目的另次开标均

会变动，请投标人注意对应账号转入。 
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第二章  投标人须知 

ָ ╦  

序号 序列名称 序列内容 

1.1.2  招标人 ῎  

1.1.3  招标代理机构 ῎  

1.1.4  招标项目名称 ῎  

1.1.5  建设地点 ῎  

1.2.1  资金来源 ῎  

1.2.2  出资比例 ῎  

1.2.3  资金落实情况 资金已落实，具备招标条件。 

1.3.1  招标范围 ῎  

1.3.2  交货及安装周期 ῎  

1.3.3  交货及安装地点 ῎  

1.3.4  质量要求  

1.3.5  技术性能指标 ᴌ ֒ Ņᶱ ņ 

1.4.1  
投标人资质条件、

能力、信誉 

Ѓ1Є ᴌЕ ῎  

Ѓ3Єҟ Е ῎  

Ѓ4ЄḪ Е ῎  

Ѓ5Є ָ Е ῎   

Ѓ6ЄῚל Е ⅎ⸗  

1.4.2  
是否允许 

联合体投标 

ἧ不接受 

□接受，应满足下列要求： 

1.4.3  
ָҒ

Ὶלῗ  
ἧ投标人之间如果存在法律意义上的利益关系，不得同时参加本
项目投标 

1.4.4  

ָҒ

ῚלҒ ‟

Ғ Ḫ  

∑ 1.4.3 ῗ ῗ 1.4.4 Ғ

‟ Ғ Ḫ  

 

1.9.1  踏勘现场 

ἧ不组织Ї ָ  ɼשּ

□组织，踏勘时间： 

        踏勘集中地点： 

1.10.

1 
投标预备会 

ἧ不召开 

□召开，召开时间： 

        召开地点： 
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1.10.

2 

投标人在投标预

备会前提出问题 

时间： /   。 

形式： /   。 

1.11.

1 
分包 

ἧ不允许 

□允许， 

1.12.

1 

实质性要求和条

件 

1、投标人可到项目现场进一步踏勘，充分了解施工现场的地质、

位置、道路、基础施工、储存空间、装卸限制及任何其他足以影

响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期

延长申请将不被批准，中标后不因任何原因调整。 

2、本项目不提供中标单位的临时生活、办公用房、材料及设备堆

放场地，由中标单位自行解决，此费用考虑在投标报价中，中标

后不予调整。 

3、投标人满足招标人提供附件《项目设备供货、安装、调试技术

规范》中★项技术要，可在投标文件格式中技术条款偏差表中填

写无负偏离项，做评标时响应的依据。 

1.12.

3 
支付条款 

 本工程无预付款，供货到施工现场交验后付到合同价款的 30%，

工程全部竣工验收（安装完成调试（试运行 2 个月））合格后支

付到合同价款 80%，审计完成后支付到合同价款的 97%，剩余 3%

作为质保金（或提供质保金保函支付工程款至 100%），质保期满，

到期后一次付清余款  。  

1.12.

4 
偏差 

□不允许 

R允许，偏差范围：★项正偏差，提供承诺格式自拟或在投标文

件格式中技术条款偏差表中无负偏离项。 

最高项数：/  

2.1  
构成招标文件的

其他资料 

ɻ ɻ ᶱ ɻ ɻ

ῗ ɼ 

2.2.1  
投标人要求澄清

招标文件 

时间：2022 01 11 17 30ⅎ╦ɼ 

 

Е ῗ ֢ ֢ɼ 

2.2.2  
招标文件澄清发

出的形式 
֢ ₴ 

2.2.3  
投标人确认收到
招标文件澄清 

ָ ╦ ӎꜙ ꜙ
Ї ɼ 

 

 

招标文件修改

发出的形式 
֢ ₴ 
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2.3.2  
投标人确认收到

招标文件修改 

ָ ╦ ӎꜙ ꜙ

Ї ɼ 

3.2.1  
增值税税金相关

要求 

Ѓ1Є Е 
ἧ҅  

□   

Ѓ2Є Е 

ἧ ẅ Ҙ  
□ ẅ  

Ѓ3Є ẅ ῗ ɼ 

Ѓ4Є ῳ Ғ Ѓ ҩ Є Ҳ ָЇ

ʃ ָ Ѓ ɻ Є ᶱ ꜙ ẅ ⸗

ʄЃ ꜙ ῎ 2016 17 Є Ї ꜙ

ẅ ɼ 

3.2.4  
最高投标限价（招

标控制价） 

ɍ  
R Ї ᴍ 1402ҌᾣЃῚҲ ꜙЃ Є

3Ҍᾣɻ ∆ 40ҌᾣЄɼ 

□ Ї 5 ╦ ֢  

3.2.5  
投标报价的其他

要求 

ἧ投标人的报价应包含所投货物的设备的供货、包装、运输、装

卸、安装、人工费、机械费、调试及试运行（2 个月）、验收、

技术服务、费、税、安全文明环保施工等措施费、质保期内的免

费维修及保养等，具体详见招标文件第五章五章供货要求（采购
需求清单）、施工图及本项目设备供货、安装、调试技术规范。 

ἧ投标人应充分考虑开工时间的不确定性和工料机价格的涨跌等

因素对投标报价的影响。 

R本工程调试阶段的运行费（试运行 2 个月），包括（但不限于）
人员费等所有费用均由承包商负担，但调试运行期间的水电费用

由业主承担。 

R设备安装前及完毕后的工作，所有设备基础、预埋铁件、安装

部位等所有满足安装要求和使用要求的主材及附件均属于设备安
装部分并应在报价中包含。 

R所有设备应带有设备与管道连接所需的配套法兰片或其他接口

装置，管道与管道、管道与设备连接之间的法兰、螺栓、伸缩接

头都在本次招标报价范围内（均由中标人承担费用，可不单独报

价，总价中需要包含）。 

R设备订货后可能对泵站建、构筑物结构本身产生一定的必要的

变更；如设备选型而导致的所有土建变更，均由中标人承担费用，

可不单独报价，但投标时需要考虑。 

R供货期及质保期内：本项目所需考查（安排业主和主要设计人

员对主要关键设备的制造及运行分别进行一次国内实地考察，了

解设备的制造过程、设备的安装及运行情况。）人员及工厂设备

监造验收人员的费用、过程中技术咨询（包含不限于技术资料等）
费用、招标人工作人员上岗前各种培训费用、项目供货相关验收

费用等 
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3.3.1  投标有效期 ָ ֢ ᴌ Ӑ 60  

3.4.1  投标保证金 

是否要求投标人递交投标保证金： 

ἧ要求 

Ѓ1Є Ḧ Е 
电子投标保函、转账、电汇、或网银支付（必须从投标人基本账

户汇出） 

Ѓ2Є Ḧ Е ῎ Ж 

Ѓ3Є Ḧ Ḫ Е ῎ ɼ 

□不要求 

3.4.4  

其他可以不予退
还投标保证金的

情形 

ἧ ꜠Ҳ ᵲẐЇҷ ҿɼ 

ἧҲ ӫ ₴ ЇҲ ָ Ҳ Ї Ғғ

ָ Ї ָ ₴ ꜘ ᴌ

Ὺ Ї Ғ ֢ Ḧ Ж 

ἧ Ҳ Їָל ᴌҲ Їҙ

ָ Ї Ҳ ⅎ ָל Ж  

ἧ ָ ᴌ Ж 

ἧ ɻ ɻ ᴌ ῚלҒԍ ҿɼ 
 

3.6.1  
是否允许递交备

选投标方案 

ἧ不允许 

□允许： 

3.7.4  
ꜘ ᴌ

֢ 

Ї ᶱ ᴌЇ

ꜘ ᴌ ╦ ֢

ҏᴶɼ 

ꜘ ᴌЃב װ ᾩ U Є ָ

֢ɼ 

֢Ї ╦ ֢Ї ᶱװҐ

Ї ∑ ָҒԍ ɼ 

Ѓ1Є ש ְָ ֢ Ї ᶱ ש ָ ᴓ

ש ָ ᴓ ᴌЖ 

Ѓ2Є ש ָ ֢ Ї ᶱ ӫ ש ָ

ᴓ ᴌɼ 

4.1.2  

ꜘ ᴌ

ᾩ

Ḧ⃰

 

ꜘ ᴌᾩ Е 

ָ Е 

ָ Е 

            ( )       ᴌ 

Ѓ ꜘ ᴌᾩ Є 

                 ⅎ╦Ғ  

Ḧ⃰ Е 

ָ Е 

ָ Е 

        ( )       ᴌ 

Ѓ Ḧ⃰Є 

                 ⅎ╦Ғ  
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4.2.2  
֢ ꜘ

ᴌᾩ  
/  

4.2.3  
是否退还投标文

件 

R否 

□是，退还安排： 

5.1  开标时间和地点 
开标时间：同投标截止时间 

开标地点： ῎  

5.2  开标程序 

Ѓ1Є Ж 

Ѓ2Є ָɻ ָɻ ָɻ ָ ῗָ Ж 

Ѓ3Є̓́ ָ ᴌ ӫ ꜘ

‟Ж 

Ѓ4Є ָ Ὺ_30ⅎ Ѓװ ֢

ṛ ҿ‼Є Ὶ ᴌЖ 

Ѓ5Є ָ ᵲЇ ῇ ꜗ ᴌЇ

ָ ꜗ ῇ ֢ ꜘ ᴌ ᾩ Ж 

Ѓ6Є῎ ָ ɻ ɻ ᴍɻ ɻ

ῚלῪ Ж 

Ѓ7Є Ґ Ѓ ЄЖ 

Ѓ8Є ɼ 

6.1.1  
评标委员会的组

建 

评标委员会构成：  5 人以上单数，其中技术经济专家不少于三

分之二    ； 

评标专家确定方式： 随机从安徽省综合专家库中抽取  。 

6.3.2  

评标委员会推荐

中标候选人的人

数 

 
1- 3 名（不排序） 

7.1  
Ҳ Ṣ ָ῎

ב  

῎ Еב ῎  ב

῎ Е3 Ѓ῎ ᴧ ү
ᵲ Є 

7.4  
是否授权评标委

员会确定中标人 
□是   ἧ否 

7.5  
Ҳ ӫ ₴

 

ʃ ⸗ ʄ Ї ῎ΐ

֢ ⸗῎ Ї Ѓ ҩ ЄῊ

῎ΐ֢ ꜠Ὴ Ї ῎ΐ ֢

ЃCA ЄЇ Ҳ ӫ ɻ ɼ 

7.6 定标因素 

1、企业综合能力强包含信誉（企业信用得分、获得各种荣誉）、过往业绩

履约情况，同时应关注服务方案的优良、服务的便利度、质量安全保障性

等因素。 

2、拟派团队履约能力与履约水平考核方式，可以考察团队主要负责人类似

（即设备安装技术负责人 2018年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）具

有一个所投产品安装业绩。( 合同不明确评审资料的提供合同方的证明材

料。) ））业绩情况。 

7.7 
定标程序 

听取招标人代表或评标委员会组长对各中标候选人优势、不足、风险等情
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况汇报；  

7.8 定标方法 

定标阶段由招标人自行组建定标委员会，根据项目实际情况按照定标程序

通过（一次性记名投票的方式确定中标人，并注明投票票理）票决法确定

中标人。 

7.9 
定标原则 定标委员会根据招标文件的定标因素、定标程序及定标方法从公示无异疑

的不排序中标候选人中确认一名中标人。 

7. 10 
Ҳ ῎
 ב

῎ Еב ῎  ב

7.7.1  履约保证金 

Ѓ1Є Е 
ἧ      ἧ   ἧ Ḧ⃰ 

ɍ Ḧ Ḧ ἧḦ Ḧ  

Ѓ2Є ЕҲ  2Ѐ 

Ѓ3Є Ḧ⃰Ї Ḧ⃰ ָ

₴Ί מ ᴌḦ⃰ɼ 

Ѓ4Є Ḧ ḦЇ ҿ ῳ Ḧ

Ḧ ₴Ί

ᴌ Ḧɼ 

Ѓ5Є Ѓ Є 30 Ὺ ɼ 
 

10. 需要补充的其他内容 

10.1 ᴌ ғ  

10.1.1   ҏҐ ɼ 

10.1.

2 
ғ  

ᴌɻ ɻ ᴍЃ ┼ᴍЄɻ

ḷ ῗ ֢ Ї ָ

Ґ ɼ ָ ꜙ ɼ 

10.1.

3 

ғ

֢  

Ѓ1Є Ї ᴌ Ї

ᵲ ᴌʃ ῗ ʄɼ 

Ѓ2Є Ҳ ֢ Е 淮南市公共资源交易中心网

(http://jy.ggj.huainan.gov.cn/)  Ж 

      ꜙ Е  淮 南 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网

(http://jy.ggj.huainan.gov.cn/)  ɼ 

10.2 Ӏ  

ɍӀ ᶱЇῚל Ҳ ָ  

ῚҲ ᶱ ҿЕ 

RӀ Ҳ ָ  

ָ Ӏ ɻ Ї

ᴌ ҈ Ņ ‼ ņ Ҳ Ғ ԓҎү

ɼ ԓ ָ ɻ Ї ָ

Ғᵤԓ Ὶ Ж Ὶ

ᴍ ᴌʃ ָ ʄҲ ᶱ

ῗ ɻҟ ᶱ ᴰ Ї ʃ ָ

ʄҲ ҙ ᶱ ῗ ɻҟ Ї

ᴰ ЇҲ ה ָ Ҳ

Ї ᴍ Ғԍ ɼ 



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 12 

□ ɼ 

□ ɼ 
R ָᶳ ָ ᶱ ᴌɻ ɻ ɻ

ɻ ᾥ ᴌװ ɻ ɻ ɻ Ί

Ї ῗ ɻ ‼ ɻ ῗ Ї

ָ ‟ Ӏ ┼ ᴍЇᵜῚ ᴍҒ
ᵤԓ ָ ᴍɼ ָ ᾥⅎ

ЇҲ Ғԍ ɼ 

10.3 ᴌ ┼  

10.3.

1 
 

Ίᵩװ Ҏ Ņ ⸗ ņ ῏ Ņ ᴌ ņɻ ῎

ҿ‼ɼ 

10.4 
Ҳ

ɻ  

Ѓ1Є ᴰ ֢ ɻ Ὺ

װ ⃰ ָЇ ָ Ҙָ ֢
Ḧ ЇװḈ ᴰ ₴

⃰ɼ 

Ѓ2Є ָ ֢ Ѓ⃰

ҏ Є Ὺ ᴰ ɻ

Ὺ ָ ɻ Ὺ ⌐Ї

ᴰ ָҒ⌐ ≡ ɼ 

ש 10.5 ꜙ  

Ѓ1ЄҲ ָ Ҳ ӫ╦ ש ש
ꜙ Ї װ ɻ ɼ 

Ѓ2Є ש ꜙ ЕװҲ ᴍҿ Ї Ѓ ᴍ

[2002]1980 Є ‼ ɼҒ 3000ᾣ 3000ᾣ ɼ

Ѓ3Є ꜙ Ѓ ⅎ Єɼ 

10.6 Ὶל 

Ѓ1Є 5000ҌᾣЃ Єװҏ

ָ ЇҲ ῎ Ҳ ָ ῎
ΐ ֢ ש ָ Їװ

ᴑ ָ Ѓ ɻ ָɻ ɻ ɻ

Ὴ Є ꜘ ЇҒ ꜘ Ҳ ָ ‟ Ғ

ҿ ɼ 

Ѓ2Є ָ ֢ ָ ᴑ ҟ ɻ ָ

ᴑ ᴑɼ ָ Ӄ ָ

╦ Ԏ Ї Ӄ Ї

ָɻ Ӄ ָ Ӏ꜠ ῗ Ї ῪӃ

Ї ᶱ ῗ ᴌЖ Ғ Їҙ

ῪӃ ɻ ᶱ ᴌ Ї Ѓ ῎ΐ

֢ Є ᶳ ɼ 

Ѓ3Є ָ Ҳ ָ 7 ῪЇ ָ

ᴌ Ҳ ָ ֢ Ḧ ῎ΐ ֢

ɼ 

10.7 ӎ  

ᴌ ⅎ Ņ ņɻŅҘ ņɻ

Ņ ‼ ņ Ņ ņ Ҳ Ņ ָņ Ņ

ָņЇ ԓ Ņ ָņ Ņ ָ/Ҳ ָņɼ 
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10.8  

1ɻ ᴌ ү ᴌ ԝҿ Їԝҿ Ж

Ғ Ғ҅ Ї ᴌ Ὺ Їװ ᴌ Ὺ
ҿ‼ЇҙװҘ ᴌᴮᾨ Ж

ᴌҲ ⌡ Ї׃ ԓ Ї

῎ ɻ ָ ɻ ⸗ ɻ ᴌ ᾨ Ж

҅ ᴌҲ ҅Ԑ Ғ҅ Їװ
ҿ‼Ж ҅ ᴌҒ Ӑ Ғ҅ Їװ

ҿ‼ɼ ╦ Ғד Ї ָ

ɼ 

2ɻ ᴌҲ ᴌ ғ ῎ΐ ֢
Ὺ Ғ Ї Ғ ⅎ ҏᴶ Ҳ Ὶ Ҳɼװ

ᴌ ҿ‼Ї Ὺ Ғᵲҿ

ᶳ ɼ 

10.9 
ָ ᾥ Ὶ

Ὺל  

1、合同履行过程中，若继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方

当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，

双方都有过错的，各自承担相应的责任。 

2、总包服务（土建配合）费用 3 万元   由中标人承担。【中标单位拿到

第一批工程款时，一次性付清总包服务费。 

3、暂列金费用 40 万元，暂列金包含在投标总价中，使用权归招标人所有。 

4、材料要求 

4.1 中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有

关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和质量

须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质

量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料

经法定检测检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用与工期延

误由中标人自负。 

4. 2 供货服务要求：乙方须按照甲方现场施工要求并配合甲方将货物按照

甲方规定时间运至指定位置。 

4. 3 一切费用包含在报价中，未按甲方要求供货及安装或延期交付甲方将

按合同内容对乙方进行罚款或终止合同。 

5、合同签订及设备进场和安装要求：中标人按照前附表要求提交履约保证

金；在提交履约保证金后与招标人签订采购及安装合同；合同签订后，接

到招标人下达的项目供货通知单后尽快安排采购的货物进入现场。 

若中标人未在要求的时间内提交履约保证金、签订采购及安装合同，招标

人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。 

若中标人不能按期货物进场，招标人按合同约定支付违约金。 

若中标人不能按期竣工验收、交付使用，招标人除没收履约保证金外，还

将按合同约定支付违约金。 

6、售后服务： 

6.1 投标人所投货物品牌需设置售后服务站（点）。 

7、免费质保期：货物安装调试完毕验收合格（取证）并交付使用之日起，

质量保修期不少于一年（投标人有承诺的按其承诺）, 质保期内的日常养护

维修费由投标方承担。（如国家标准、行业标准规定的质保期限高于该期

限的，适用国家标准或行业标准规定的期限） 

8、重要说明： 

8.1 为便于安装，投标人应自行勘察现场。 

8.2 为满足产品使用功能，中标单位的有关设备必须确保与总包单位、供

电部门、燃气部门、供水部门预留的接口进行可靠连接，以满足调试与正

常使用。投标人应自行对现场进行考察，涉及水、电、燃气安装的管线和
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辅材清单中未计列的或数量不足的，投标人应综合考虑包含在相关子目单

价中，不再单独计量支付。 

8.3 所有和外电接触部位的供配电设备，需获淮南市供电部门许可，经监

理、业主同意后，制作采购 

9、提示：发布招标文件的同时发布施工图纸，投标人应依据图纸和现场实

地踏勘复核技术规格及要求一览表中相关数据和要求，发现问题应及时在

规定的时间内通过淮南公共资源交易网向招标人提出，招标人经复核确认

后发布答疑文件。 

10.9.

3 
质保期 一年( 有承诺的以承诺为准） 

10.9.

4 
投标文件 

投标人承诺中标后，领取中标通知书前提交同电子标书一致的投标文件五

份，正本一份、副本四份；软件版造价文件 U盘一份。 

10.9.

6 
本地化服务 

本项目是否要求本地化服务能力：X要求 □不要求  

 

10,9,

7 

社保证明材料 

 

本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件  
中须提供扫描件）：  
（1）社保局官方网站查询的缴费记录截图；  
（2）社保局的书面证明材料；  
（3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关  
系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。  
（4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种：  
①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）；  
②医保证明材料。  
（5）其他经评标委员会认可的证明材料。  
（6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材 
料即可。 

10.9.

8 

特别提示  

 

1.因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常  
等情况，可能影响招投标活动公平、公正进行的，招标人（或招标代理  
机构）有权中止或终止招投标活动，招投标各方免责。  
2.投标人投标文件中填报人员及投标人按招标文件提出的最低要求填报  
派驻投标标段的其他管理和技术人员，经招标人审核后不得进行更换。  
除非招标文件另有约定，投标人派驻投标标段的项目负责人及项目管理  
机构主要人员均应为投标单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临  
时聘用人员），否则招标人有权取消其中标资格。  
3.唱标信息内容与投标函中不一致的，以投标函中内容为准。 
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1. ∑ 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条

例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工

进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、交货及安装周期、交货及安装地点和技术性能指标 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 交货及安装周期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 交货及安装地点：见投标人须知前附表。 

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 

（1）资质条件：见投标人须知前附表； 

（2）财务要求：无； 

（3）业绩要求：见投标人须知前附表； 

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;  

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表； 

（6）其他要求：见投标人须知前附表。 

投标人的资质要求为对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求为投标货物制造

商的的业绩要求。 

֢ ῗ 3.5 ɼ 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的， ᵩ除应符合本章第 1.4.1
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项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人

和各方权利义务Ї Ҳ ָ ᴑ；  

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

Ѓ4Є ᵩ ⅎ⌡ ᴌ Ї   ᴌҲ Ї

ᵩ ָ ᵩ ҅ ҅ ֢ ָЖ

ᵩ ָ ֢ ᴌ ҿ ש ԋ ᵩ ‟Ж 

Ѓ5Є ᴑԋ ᵩ ָЇᴥ ᵩ ɻ ғ ҲЇ

ד ᴑɼ 

1.4.3  投标人Ѓ ᵩ Є不得ғ ῗ ᵣ Ґ∆ῗ ῗ ： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人； 

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； 

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）； 

（6）为本标段的监理人； 

（7）为本标段的代建人； 

（8）为本标段的招标代理机构； 

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.4.4  ָЃ ᵩ ЄҒ Ґ∆Ғ ‟ Ғ Ḫ Е 

Ѓ1Є ҟ ῎ΐ ֢ Ғ ҿ Ї ┼在淮南市

ҙ ԓ ῪЖ 

Ѓ2Є Ҏ ῪЃ Ӑ ╦ 3 ЇҐ Є Ҳ Ҫ

Ԑ ① ֥ ῊԐ ② Ѓװ ῗ ҟӀ ”

ῗ₴Ί ῗ ӫҿ‼ЄЖ 

                         
① ᶳ ʃῗԓẦ Ԑ ʄЃ [2010]111 Є ɼ 
ƙ  ᶳ ʃ ֥ ῊԐ ᶡʄЃ ꜙ ת 493 Є ɼ 
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Ѓ3Є ẨҟЇת Ї ӫЖ 

Ѓ4Є ῇ Ї ֥Ї ῚלҬ Ⱶ Ж 

Ѓ5Є ᴗҟḪ Ḫ ῎ Ѓhttp://www.gsxt.gov.cn/ ЄҲ ∆ῇҪ

Ḫᴗҟ Ж 

Ѓ6Є ŅḪ Ҳ ņ Ѓhttp://www.creditchina.gov.cn/ ЄҲ ∆ῇ Ḫ

ָ Ж 

Ѓ7Є ŅḪ Ҳ ņ Ѓhttp://www.creditchina.gov.cn/ ЄҲ ∆ῇ

ᴌ Ԑָ Ж 

Ѓ8Є Ҏ Ὺ ָ Ὶ ש ָɻ ᴑ ҿ Ж 

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，

∑ ᴑ。 

1.7 语言文字 

ᴌᶕ ҿҲ ɼҘ ᶕ Ї Ҳ ɼ 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定

的时间、地点组织投标人踏勘项目现场， ⅎ ָ ꜘ שּ ЇҒ

שּ ɼ ָҒ ү ⅎ ָ שּ ɼ 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财

产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在

编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.9.5 ָ └ ЇҲשּ ҲЇ

ָҒ Ғװ Ὴԋ ‟ ‟ғ ᴌ Ғ҅ ҿ Ї ₴ᴑ
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ᵫ ꜘ ᴍ ɼ 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规

定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标

人，以便招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章第 2.2 款规定

的时间和形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须

知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表

规定的非主体货物外，其他工作不得分包。 

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应

就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 

1.12 响应和偏离 

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标

人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技

术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。 

1.12.3  投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资

料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标

人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投

标将被否决。 

1.12.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符

合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投

标将被否决。 

1.12.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中

列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 
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本招标文件包括： 

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）供货要求； 

（6）投标文件格式； 

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招

标文件的组成部分。 

ᴌɻ ᴌ ḷ ҅Ὺ ҏҒ҅ Їװ

₴ ᴌҿ‼ɼ 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 ָ ך ᴌ Ὴ Ὺ ɼ ᴌҒῊЇ

ָ ₴ЇװḈ ɼ Ї ָ ╦

₴ ָЇ ָ ᴌԍװ ɼ 

2.2.2  ᴌ װ ָ ╦ ӵ ᴌ

ָЇᵜҒ ɼ ₴ 4.2.1

Ғ 15 Їҙ Ὺ ᴌ ┼ Ї ɼ 

2.2.3 ָ └ Ї ָ ╦

ָЇ └ ɼ 

2.2.4 ָ ҿ Ї ∑Ї ָ ָ

2.2.1 ₴ ᴑᵫ ɼ 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 װָ  ָ ╦ ḷ ᴌЇ ӵ

ᴌ ָɼḷ ᴌ 4.2.1 Ғ

15 Їҙḷ Ὺ ᴌ ┼ Ї ɼ 

2.3.2 ָ └ḷ Ὺ Ї ָ ╦

ָЇ └ ḷ ɼ 

2.4 招标文件的异议 

ָ Ὶל⌐ ῗ ָ ᴌ Ї 10 ӫװ╦
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₴ɼ ָ └ Ӑ 3 Ὺᵲ₴ Жᵲ₴ ╦Ї Ẩ

꜠ɼ 

3. ᴌ 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

商务及技术文件： 

（1）投标函（不含报价）； 

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；  

（3）联合体协议书（本项目不采用）； 

（4）投标保证金； 

（5）商务和技术偏差表；  

（6）资格审查资料； 

（7）投标货物技术性能指标的详细有关资料；  

（8）售后服务方案；  

（9）技术服务和质保期服务等有关资料；  

（10）安装方案； 

（11）投标人诚信承诺书 

（11）其他资料。 

报价文件： 

（1）投标函（含报价）； 

（2）分项报价表。 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，

投标文件不包括本章第 3.1.1 （3）目所指的联合体协议书。 

3.1.3  ָ ╦ ֢ Ḧ Ї ᴌҒ 3.1.1

Ѓ4Є Ḧ ɼ 

3.2 投标报价 

3.2.1 ᴍ ẅ Ї ָ ╦ Ї

ẅ ҅ ɼ ָ ῏ Ņ ᴌ ņ

⃰Ҳ ᴍ  ⅎ ᴍ ɼ 

3.2.2 ָ ᾥⅎԋ ᵩ װ‟ ᴍ Ὶל ɼ 
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3.2.3 ᴍҿ ⅎ ᴍ Ӑ Ї ᴍғⅎ ᴍ ᴍҒ҅ Ї

װ ⅎ ᴍ ҿ‼Їḷ ᴍЖ ⅎ ᴍҲ Ї∑ ҿ

ᴍ Ὶלⅎ ᴍӐҲɼ ָ ╦ḷ ⃰Ҳ

ᴍ Ї ḷ ᴌŅⅎ ᴍ ņҲ ᴍɼ ḷ 4.3

ῗ ɼ 

3.2. 4 ָ ᴍ Ї ָ ᴍҒ ᴍЇ

ᴍ ָ ╦ Ҳ ɼ 

3.2. 5 ᴍ Ὶל ָ ╦ ɼ 

3.3 投标有效期 

3.3.1  ָ ╦ Ї ҿ 60 ɼ 

3.3.2  ῪЇ ָ ᴌ Ї ᴌ

ᴑɼ 

3.3.3  ₴ ‟ Ї ӫװָ ָ

ɼ ָ ԍװӫ Ї Ї Ὶ Ḧ

ЇᵜҒ ᾡ ḷ Ὶ ᴌЖ ָ ЇῚ Їᵜ

ָ Ὶ Ḧ װ ֢ Ḧ

⌐ ɼ 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保

形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投

标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基

本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金

牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

ᵫ Ḧ Ї Ḧ ғ ҅ ɼ

ָ 3.3.3 ԋ Ї∑ Ḧ Ӥ

ɼ 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其

投标。 

3.4.3 ָ Ҳ ӫ ₴ 5 Ὺ Ҳ Ṣ װָ Ὶל ָ

Ḧ ЇғҲ ָ 5 Ὺ Ҳ ָ ῚלҲ Ṣ ָ Ḧ
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ɼ Ḧ װ ֢ Ї ָ Ḧ

⌐ Їҙ ָ ɼ 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同

时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金； 

Ѓ3Є ָ ╦ Ὶל Ғԍװ Ḧ ɼ 

3.5 资格审查资料 

3.5.1 ָ ῎ ᶱ ЇῪ ῏ Ņ

ᴌ ņ ɼ 

3.5.2 ָ ╦ ᵩ Ї ᵩ

ῗ ‟ɼ 

3.5.3 ָ ָ ᴌҲ ᶱ Ї

ָ ᶱԋ Ẑ ЇῚ ”Ж ╦ ᵲҿҲ Ṣ ָ ָ

ᶱԋ Ẑ Ї ָ ῚҲ ɼ ָ ָҏ ᵲẐ

ҿҏ ῎ΐ ֢ ЇᵲҿҒ ῇ֢ ӀᵩḪ Ḫ ɼ 

3.6 备选投标方案 

3.6.1  ָ ╦ ᾡ Ї ָҒ ֢ Ї ∑Ὶ

”ɼ 

3.6.2  ᾡ ָ ֢ Ї Ҳ ָ ֢

ԍװ ɼ ᴰ ҿҲ ָ ᴮԓῚ ᴌ ┼

Ї ָ װ ɼ 

3.6.3  ָ ᶱҩү ҩүװҏ ᴍЇ ᴌҲ ᶱ҅ү ᴍЇᵜ

ᶱҩү ҩүװҏ Ї ҿ ᶱ ɼ 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1  ᴌ ῏ Ņ ᴌ ņ  Ї Ї װ ꜘ

Їᵲҿ ᴌ ⅎɼ 

3.7.2  ᴌ ᴌ ῗ֢ ɻ ɻᶱ ɻ

Ὺ ᵲ₴ ɼ ᴌ ᴌ ҏЇ

װ ₴ ᴌ ⌐ԓ ָ ɼ 
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3.7.3 ᴌ ┼ᵲ Ґװ Е  

Ѓ1Є ᴌ ָᶕ ֢ ᶱ Ņ ᴌ┼ᵲ Ίņ┼ᵲ ɼ

ָ ԝ Ґ ᴌ┼ᵲ Ί┼ᵲ ᴌɼ 

Ѓ2Є ῍ Ņ ᴌ ņҲ ᵣ Ѓ Є Ї ָ ꜘ

ָ ᵣ Ѓ Є ש ָ үָ / ɼ ᵩ Ї

ᵩ ӫ Ї ᴌ ᵩ ָ ҏ ꜘ ᵩ ָ ᵣ

Ѓ Є ש ָ үָ / ɼ 

Ѓ3Є ᴌ┼ᵲ Ї ָ ᴌ ᴌꜘ Ї ꜘ

ᴌɼ ӫꜘ Їꜘ ᴌ Ὺ ᶕ ҅ ӫ

ꜘ Ї ∑ ᴑ ָ ɼ 

Ѓ4Є ᴌ┼ᵲ Ίᵩ Ņ ᴌ┼ᵲ ΊņҲ ꜡ ɼ 

3.7.4 ֢ ꜘ ᴌ Ї ꜘ ᴌЇᵲҿꜘ

ᴌ ɻ ῇ ɼ ָ ָ ╦ ֢

ꜘ ᴌᾩ ɼ 

3.7.5 ָ ᴌ ῇ ֢ ɻ

Ї ҿ Ї ָ Ὴ ᴑɼ 

4.  

4.1 投标文件的加密（密封）和标记 

4.1.1 ᴌ  3.7.3 ┼ᵲ ꜘ Ї ꜘ

ᴌ ɼ 

4.1.2 ָ ╦ ָ ᶱ ꜘ ᴌ ᾩ Ѓғ

ꜘ ᴌҿ ЄЇ∑ ָ ╦ ֢

ꜘ ᴌ ᾩ ɼ ꜘ ᴌ ᾩ Ḧ⃰

ָ ╦ ɼ ꜘ ᴌ ᾩ Ḧ⃰ ꜘ

ָ ᵣ ָ ָש Ὶ ש ָ Ї ꜘ 

Ї ָ Ғ ᴌ ╦ ᴑɼ 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 ָ ҅ Ņ ῎ ņ ╦Ї ԝ

֢ Ї ꜘ ᴌҏᴶЇ Ḧ ҏᴶ ꜗ ꜠

₧ Ї ֢ ҿ ₧ ɼ 
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4.2.2 投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收到非

加密投标文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭证。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 ָ ᾥⅎ ҏᴶ ᴌ Ғ Ї ҏᴶ

ꜘ ᴌЇ ɼ 

4.2.5 ָ ╦ ᾡ ֢ ꜘ ᴌ ᾩ Ї ָ

ꜘ ᴌ ᾩ Ї ָҒԍ ЇᵜҒ Ὶ

ᴌ ה ֢ ֢ ꜘ ᴌ ɼ ה ֢

֢ꜘ ᴌ Ї ָ ֢ ꜘ ᴌ ᾩ ҿ ɼ 

4.2.6 ָ 5.2 Ѓװ ֢ ṛ

ҿ‼ЄῪ ᴌ ᵲЇ ꜗ ָЇ ָ

╦ ᾡ ᶕ ꜘ ᴌ ᾩ ᵲҿ ᴓЇ ҙ ָ Ӑ╦

└ ֢ ꜘ ᴌ ᾩ Ї∑ ῇ ꜘ ᴌ ᾩ

ɼ ֢ ⌡₴ ꜘ ᴌ ꜘ ᴌ ⌡ Ғ҅ Ї

֢ ῇɼ 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 4.2.1 ╦Ї ָ ḷװ ֢

ᴌɼ ָ ꜘ ᴌ Ї ֢

ᵲЖ ָ ꜘ ᴌ ḷ Ї ╦ ҏᴶ。 ָ

ḷ ᴌ Ї ᶕ Ņ ᴌ┼ᵲ Ίņ┼ᵲ ᴌЇ

 3 ɻ  4 ┼ɻꜘ ֢ɼ 

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的 ꜘ 投标文件的，应当以书面形式通知招标

人。书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向

投标人出具签收凭证。 

5.  

5.1 开标时间和地点 

ָ 4.2.1 Ѓ ЄЇ ֢

῎ Ї ָ ש ָ Ὶ ש ָ ‼ ꜘɼ 

ָ ש ָ Ὶ ש ָ₴ ꜠Ї ҿ ָ

ɼ 
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5.2 开标程序 

ָ ╦ ЇӀ ָ Ґ∆ Е 

Ѓ1Є῎ ╦ ֢ ᴌ ֢ ָ Ж 

Ѓ2Є ָ ש ꜘ ᴌ ᾩ Ḧ⃰ ᴌ

‟Ѓ ЄЖ 

Ѓ3Є ָ ָ ╦ Ὺ

ᴌ ᵲЖ 

Ѓ4Є ָ ᵲЇ ῇ ꜗ ᴌЇ ָ ꜗ

ῇ ֢ ꜘ ᴌ ᾩ Ж 

Ѓ5Є ָ ╦ ῎ ָ ɻ ɻ ᴍɻ ɻ

ῚלῪ Ж 

Ѓ6Є ɼ 

5.3 开标异议 

ָ Ї Ҳ ₴Ж ָ ᵲ₴ Ї

ῇ ɼ ғ ֢ ɼ 

6.  

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托

的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标

委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避： 

（1） ָ或投标人的主要负责人的近亲属；  

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政

处罚或刑事处罚的； 

Ѓ5Єғ ָ Ὶל⌐ ῗ ɼ 

6.1.3 ҲЇ ᴰ Ԑ ɻ ằ Ғ

Ї ָ ɼ ᴰ ᵲ₴ Ї

ᴰ ɼ 
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6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序

对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作

为评标依据。 

6.3.2 Ї ᴰ ָ ֢ӫ Ҳ Ṣ ָ ɼ

ᴰ Ҳ Ṣ ָ ָ ָ ╦ ɼ 

7. ԍ 

7.1 中标候选人公示 

ָ └ Ӑ 3 ῪЇ ָ ╦ ῎ ב

ᶳ ῎ Ҳ Ṣ ָЇ῎ Ғ ԓ 3 ɼ 

7.2 评标结果异议 

ָ Ὶל⌐ ῗ ָ Ї Ҳ Ṣ ָ῎ ₴ɼ

ָ └ Ӑ 3 Ὺᵲ₴ Жᵲ₴ ╦Ї Ẩ ꜠ɼ 

7.3 中标候选人履约能力审查 

Ҳ Ṣ ָ ɻ ꜙ ‟ ҿЇ ָ ҿ

Ὶ Ⱶ Ї ₴Ҳ ӫ╦ ᴰ ᴌ ‼

ɼ 

7.4   

ָ ╦ Ї ָ ᴰ Ņ [2020]1073

ņ ⅎ ָ Ҳ Ṣ ָɼ ָ Ӏ

” ∑ ᵣ Ӏ ᴮ Ҳ ָɼҲ ָ Ҳ

ɻ Ғ ⱵҒ ɻҒ ᴌ ֢ Ḧ Ї

Ҳ ҿ ЇҒ Ҳ ᴌ Ї ָ װ ᴰ

₴ Ҳ Ṣ ָ Ӏ ” ∑ ᵣ Ӏ ᴮ

ῚלҲ Ṣ ָҿҲ ָЇӤ װ ɼ 

具体定标要求详见须知前附表 

7.5 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向
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中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.6 中标结果公示 

ָ Ҳ ָӐ 3 ῪЇ ָ ╦ ῎ ב

ᶳ ῎ Ҳ ɼ 

7.7  履约保证金 

7.7.1 ╦ЇҲ ָ ָ ╦ ɻ Ḧ

ᴌ Ņ ņ Ԑᾨ ָӫ Ḧ

ָ ֢ Ḧ ɼ ָ ╦ Ї Ḧ ҿҲ

2%ɼ ᵩҲ ЇῚ Ḧ װ ᵩ ᵩҲ ָ

ӎ ֢ɼ 

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其

投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对

超过部分予以赔偿。 

7.8  签订合同 

7.8.1 Ҳ ָ ָ Ὺװ Ҳ ӫ ₴Ӑ 30 ῪЇ

ᴌ Ҳ ָ ᴌ ӫ ɼҲ ָ Ї

ָ ₴ ꜘ ᴌЇ Ғ ᴌ ֢ Ḧ Ї ָ

ῚҲ ЇῚ Ḧ Ғԍ Ж ָ Ḧ Ї

Ҳ ָ ⅎԍװ ịɼ 

7.8.2 ₴Ҳ ӫ Ї ָ Ї Ҳ

ָ ₴ ꜘ ᴌ Ї ָ Ҳ ָ Ḧ Ж Ҳ ָ Ї

ị ɼ 

7.8.3 ᵩҲ Ї ᵩ ΐ ғ ָ Ї Ҳ

ָ ᴑɼ 
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8. Ғῴ  

8.1 重新招标 

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的； 

Ѓ3ЄҲ Ṣ ָ ғ ָ Ж 

Ѓ4Є ɻ Ὶל ɼ 

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工

程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9.  

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害

国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会

成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人

不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评

标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”

没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏

对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标

活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

9.5.1  ָ Ὶל⌐ ῗ ָ ҿ ꜠Ғ ɻ

Ї װ Ӑ 10 Ὺ ῗ ɼ
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ɼ 

9.5.2 ָ Ὶל⌐ ῗ ָ ᴌɻ ₴ Ї

ָ 2.4 ɻ 5.3 7.2 ᾨ ָ ₴ ɼ

Ғ 9.5.1 Ὺɼ 

10. ᾥ ῚלῪ  

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 

11. 废标处理 

11.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，评标委员会有权宣布废标： 

11.1. 1 投标人的报价均超过预算，招标人不能支付的； 

11.1. 2 出现影响招标公正的违法、违规行为的； 

11.1. 3 出现不能满足招标文件实质性内容要求的。 

11.1. 4 其他应该废标的情形。 
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ᴌЕ ῗ  

1.   

1.1 ָ Ὴ ῎ΐ ֢ Ѓ • Є/ ῎ΐ

֢ Ҳ ᴌɼ Ѓ Ӏᵩ ЄЇΊᵩ

ᵲ ʃ ῎ΐ ֢ CA ӫ ⸗ ⸗Ԑ ʄɼ 

1.2 ָ ῳ Ḫ Ї Ḫ ɻ‼

ɼ ₴ ҒῊɻҒ ɻ ₴ ‟Ї ֥ ҅⅓

ָ ɼ 

1.3 ָ ᶕ CA ӫ ЇῚ ֢ Ҳ

ᵲ Ί ⱵЇ ᴑɼ ⸗ Ї └ ῎ΐ ֢ Ҳ

202 ⸗ ɼ 

1.4 ָ Ḧ ӫЇ └ ӫ ɼ₴ Ґ∆ Ї

ָ ᴌ ꜘ Ї Ӑ╦ҏᴶ ֢

Е 

(1) ӫ└ Ж 

(2) ӫ ɻ ɻ ָḪ ‟ ӫɼ 

ָ ӫ ɻ ɻ ɻ ‟ ᴌ Ї

֥ ҅⅓ ָ ɼ 

2. ᴌ 

2.1 ָ ῎ ᴌ Ὺ ֢ Ґ

ᴌ Ὶל ῗ ɼ 

2.2 ḷ Ї ָ ֢ ῗῪ Ї ָ

ꜙ ḷ ᴌЇ ┼ᵲ ᴌɼ 

3.┼ᵲ ᴌ 

3.1 ָ ֢ ҲҐ Ņ ᴌ┼ᵲ ᴌņЇ ᴌ┼ᵲɻ

ᴌɼ 

3.2 ָ┼ᵲ ᴌ ҏ ӫЇ ᴌ┼ᵲ ᴌЇ ῇ

ᴌЃ ḷ ᴌЄЇ ┼ᵲ ᴌɼ 

3.3 ᴌҲ ῗ הװ

Ҳ Ж ᴌ Ὶל ᴌЇ ᴌ ҏᴶ ᴌ┼ᵲ

ᴌҲɼ 

3.4 ӫꜘ ᴌ ╦ ҏᴶЇꜘ

ᶕ ҅ ӫɼ 
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4. ֢Ḧ  

Ḧ └ ɼ Ḧ ה ָ

ῇ└ Ї └ Ғ ɼ 

5.  

5.1 ᴌ ֢ ָᶕ ֢ ҏᴶ ᴌЇ

╦ ҏᴶ ᴌ ҿ ɼ 

5.2 ҿԋḦ ꜠ Ї ָ ֢ ֢ꜘ

ᴌ Ї ᴌ ᶱ ꜘ ᴌ ᾩ ҅ᴓЃ ᴌ┼ᵲ

ᴌ ꜘ ᴌ Ї ꜘ ᴌЄЇ ᾩ ָ ╔

Ї ָ Ḧ ᾩ ɼ ╦Ї ָ

ᾩ ֢ɼ 

5.3 ╦Ї ָ ḷװ ֢ ᴌЇ ᴌװ

╦ ҏᴶ ҅ᴓҿ‼ɼ 

װ 5.4 ֢ ҿ‼Ї ꜠ῗ , 

ҏᴶ ᴌ ɼ  

6. Ѓ Ғ ЇΊᵩ ῎ ҲҒ Є 

6.1 ɻ ָ ɼ ָ Ѓ Є

῎ Ї ָ ש ָ Ὶ ש ָ‼ ꜘɼ 

6.2  

(1) Ж 

(2) ָɻ ָɻ ָɻ ָ ῗָ Ж  

(3)῎ ָ ᴌ ӫ ꜘ ‟Ж 

(4) ָ ╦ Ὺ Ὶ ᴌЖ 

(5) ╦ ֢ ᴌ ָ ῴ ש Ї ᴭ

Ж 

(6) ᴭ Ж 

(7) Ґ Ѓ Є 

(8) ɼ 

6.3 ₴ Ґ∆ Ӑ҅ Ї Ὶ ɼ 

(1) ╦ ֢ ֢ ᴌ Ж 

(2) ָ ҙ ᶱ ꜘ ᴌᵲҿ Ї

30ⅎ Ὺ Ж 

(3) ӫ Ж 
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(4) ᴌ ᴌ ꜘ ӫ Ж 

(5)Ғ ᴌῚל ꜠ Ғ ɼ 

6.4 ₴ Ґ∆ Ӑ҅Ї ᴌ Їᾡ ῇ ᾩ Ҳ ꜘ ᴌ

ᵲҿ ɼ╦ ָ Ӑ╦└ ֢ ꜘ

ᴌЇҙ ꜘ ᴌ ҏ ֢ ꜘ ᴌ ⌡ ҅ Ї ∑ ҿ ɼ 

Ѓ1Є ָ Їᾡ Ҏ Ї Ҏ Ғ ꜗ Ж 

Ѓ2Є ָ Ї 30ⅎ Ὺ ɼ 

7.  

ש 7.1 ῗ ᵲЇᶳ ᴰ

ᴌ ⸗ Ї ɼ 

7.2 ָ Ḧ Ї ᴰ ₴ Ї

Ὺ ɻ ɼ ɻ Ї ᴰ

Ὶ ɻ ᴰɼ 

7.3 ָ ᾥ Ї ╦ 2ү ᵲ ɼ 

7.4 ҲЇ ᴌ₴ Ґ∆ Ӑ҅ Ї ᴰ ᴌ

Ầ Е 

(1) ᴌ Ж 

(2) ᴌҲ Ж 

(3) ֢ ᴌЇᴗ Ж 

(4) ᴰ Ὶל ɼ 

8. ‟  

₴ Ґ∆ ֢ Ї Ḧ ῎ ɻ

῎ Ḫ Ὴ Ї ָ ᴑ ЇῚᵯ Ԑָᾭ Е 

Ѓ1Є ꜙ ᶕ ֢ Ж  

Ѓ2Є ֢ ᴌ ₴ ЇҒ ᵲ Ж 

Ѓ3Є ֢ Ὴ Ї Ж 

Ѓ4Є ᵲ ֢ Ж 

Ѓ5Є Ⱶ ֢ Ж 

Ѓ6ЄῚל Ḧ ῎ ɻ῎ Ḫ Ὴ ɼ 
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Ҏ   ⸗  
Ѓ ᵆ Є 
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条款号 条款内容 编列内容 

1 
评标办

法 

中标候选人排

序方法 

按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，
以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高

的优先；如果技术得分也相等由招标人现场摇号确定【摇

号一轮进行：投标人企业编号即为淮南市开评标系统内投

标人递交投标文件的顺序编号进行一轮摇号，以摇出的第

一个企业编号（投标人），即为不排名中标候选人。】 

评审程序 

评标委员会首先对投标人进行资格评审、符合性评审，

再对通过的投标人针对本评标办法附表内容进行技术标打
分（包括信用评定）, 然后进行商务标符合性评审，最后进

行商务标打分，评审结束后由评标委员会按商务标+技术标

得分总分由高到低进行排序推荐 1- 3 名中标候选人。计算

分数时，保留小数点后二位，第三位四舍五入。 

评定分离 

X 本项目采用ñ评定分离ò方式。根据安徽省住房和城

乡建设厅建市函〔2020〕1073号文件要求，评标委员会对

中标候选人投标文件的技术、质量、安全、工期、报价的

控制能力等因素、建设工程全生命周期成本优化意见以及

投标人市场信用状况提供技术咨询建议（须在评标报告中

注明），向招标人推荐合格的中标候选人。招标人按照科

学民主决策原则，（具体定标要求详见须知前附表）自主

择优确定中标单位。 

Ã 本项目不采用“评定分离”方式。 

中标候选人 

数量 

X 采用“评定分离”方式的，评标委员会在推荐中标

候选人时须注明技术咨询建议，但不标明排序。中标候选

人为全部入围商务报价评审阶段的 1～3 投标人。 

Ã 不采用“评定分离”方式的，评标委员会按照投标

人的综合得分由高到低顺序，推荐排名前 1～3 名作为中标

候选人。 

最多可中标段
数量 

/  

2.2.1  
分值构

成 

分值构成 

（总分   分） 

（1）商务部分： 20  分 

（2）技术部分： 20 分 

（3）投标报价： 60 分 

2.2.2  

评标基

准价计

算 

评标基准价计

算方法 

评标基准价计算：进入报价评审的有效投标报价的平均价 

见报价文件详细评审标准。 
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⸗ ╦  

ꜙ ᴌ√ ‼ 

条款号 评审因素 评审标准 

2.1.1  
形式评

审标准 

投标人名称 
与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致 

名称变更的，应当提供证书颁发等单位提供的变更说明 

投标函签字盖
章 

符合第六章“投标文件格式”的规定 

未出现异常情
形 

不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形 

报价唯一 符合招标文件“投标文件格式”的要求 

2.1.2  
资格评

审标准 

投标货物制造

商的资质要求 
符合招标文件公告规定 

信誉要求 符合招标文件公告规定 

2.1.3  

响应性

评审标

准 

投标内容 符合招标文件实质性要求 

交货及安装周

期 符合招标文件要求 

质量 合格 

投标有效期 符合招标文件要求 

投标保证金 符合招标文件要求 

质量保证期 符合招标文件要求 

技术规范中★

项响应要求 

投标人满足招标人提供附件《项目设备供货、安装、调试技

术规范》中★项技术要求（提供投标文件格式中技术条款偏

差表中无负偏离项为评审依据） 
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ꜙ ᴌɻ ᴍ ᴌ ‼ 

条款号 评分因素 
评分因素权

重分值 
评分标准 

2.2.3

（1） 

商务评分

标准 

20 分 

设备安装

技术负责

人实力 

3 分 

投标人设备安装技术负责人具有机电专业高级及以

上工程师职称的得 3 分；具有机电专业中级工程师

职称的得 1 分。 

免费质保

期 
4 分 

免费质保期：在响应招标文件要求（1 年）基础上，

每增加 1 年得 1 分，最多得 4 分，须提供质保承诺

书（格式自拟），单位盖章。 

企业信用 

 
5 分 

投标人在投标文件中提供上传投标文件当日的企业

信用查询结果截图，信用得分分值对应如下：  

根据淮南市建筑业企业信用评价结果得分情况分为 

A、B、 C、D 四个等级：  

A 级：信用评定分值 120 分（含）以上，信用评审

分值为 5 分。  

B 级：信用评定分值 100 分（含）至 120 分( 不含），  

信用评审分值为 4 分。  

C 级：信用评定分值 80 分（含）至 100 分（不含），  

信用评审分值为 3 分。  

D 级：信用评定分值 60 分（含）至 80 分（不含），  

信用评审分值为 2 分。  

未提供信用查询截图或无信用评价的不得分。  

投标人信用评审得分，以淮南市建筑业企业信用评

价  
系统的信用评价结果为准。对单独投标的投标人，

以该投标人的信用查询结果为准；对联合体投标人，

以联合体成员中信用评价最高的为准。  

淮南建筑企业征信评价系统发布的信用评价结果查
询路径： 淮南市建筑行业也智慧监管平台  

（http://223.247.203.240:50006/ ）——征信监管

平台——工程施工企业。提供企业在该网页的信用

分查询截图。  

 
 

企业综合

实力 8 分 

1、投标人具有中国质量认证中心颁发的节能和环保

认证证书 的得 2 分，只具有其中一个认证证书的得 

1 分。        

3、投标人具有金属结构防腐蚀专业施工能力的得 3 

分。提供证书或资质证 
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 4、投标人具有全国质量检验稳定合格产品证书的

得 3 分。  

注：以上要求投标文件中提供有效期内的证书或认

证试验报告扫描件或获奖证书扫描件, 满分 8 分。 

2.2.3

（2） 

技术评分

标准 

20 分 

 

 

人员配备 

 

4 分 

  

投标人拟为本项目配备的项目组成员（项目负责人

除外）：  

（1）具有特种作业操作证（电工作业）的，每提供 

1 人得 1 分， 满分 2 分；  

（2）具有电气或机械类专业中级及以上职称证书

的，每提供 1 人 得 1 分，满分 2 分。  
注：仅针对于第 2 项：同一人员具有多个证书不累

计计分，仅以最高分计。投标文件中提供上述人员

名单（格式自拟）、资格证书扫描件或影印件以及

提供投标人为其交纳的近半年内连续 3 个月的社保
证明。具体形式详见投标人须知前附表中社保证明

材料要求）。  

 

 

 

 

 
售后服务

方案 

3 分 

投标人售后服务站（点）机构、人员配备合理，有

相关质量、技术保证措施；售后服务方案详尽、合

理，有应急预案；综合上述条款 3 分。 

方案详细完整、合理、清晰、透彻的，得 3 分；方

案较为完整合理的，得 2 分；方案一般的，得 1 分。 

 

 

 

 

 

服务响应

承诺 

5 分 

1、投标人承诺维保人员持证上岗，建立 24小时值

班制度，接到救援抢修电话后 2 小时内到达现场得 3

分；接到救援抢修电话后 2- 6 小时内到达现场得 2

分；6 小时以上不得分。提供承诺（格式自拟） 

2、对于设备的易损、易耗配件收费标准，投标人承

诺免费质保期后低于市场价 10%以上提供易损、易耗

配件的得 2 分。提供承诺（格式自拟） 

 

 

 

服务响应

措施 

 

3 分 

（1）投标人在淮南行政区域范围（含两县一市）已

设立服务机构，或已委托相关单位作为服务机构的，

得 3 分；  

（2）承诺中标即在淮南行政区域范围（含两县一市）
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设立服务机构，或委托相关单位作为服务机构 ，得

1 分；  

注：对于本服务要求第（1）种情形的，应当提供营

业执照及委托或租赁合同等证明材料及服务人员名

单；第（2）种情形的，应当提供承诺函等证明材料。 

供货安装

方案 
5 分 

1、提供供货及安装方案对供货安装总体设想和部署

（0- 1 分）； 

2、安装关键施工技术、工艺及施工重点、难点分析

及解决方案（0- 1 分）；包含不限于：泵的安装与防

腐方案 

3、安全生产和文明施工措施（0- 1 分）； 

4、工期保证措施（0- 2 分）； 

5、根据劳动力和材料投入计划、工人持证上岗及其

保证措施（0- 1 分）。 

以上每条：方案详细完整、合理、清晰、透彻的，

得 1 分；方案较为完整合理的，得 0.8 分；方案一
般的，得 0.5 分。 

 

2.2.3

（3） 

投标报价

评分标准 

60 分 

评标价 60 分 

平均值法 

（1）计算平均价 

所有通过报价文件初步评审的投标人为有效投标人 

当有效投标人数量不少于5家时，则去掉一个最高投

标价和一个最低投标价，其余有效投标人投标价的算

术平均值为平均价；当有效投标人数量不足5家时，

则直接计算全部有效投标人投标价的算术平均值为

平均价。 

（2）确定合理基准价 

合理基准价=平均价 

（3）计算合理性得分 
按以下公式计算合理性得分： 

a. 如有效投标人的投标价＞合理基准价，则其投标价

合理性得分=合理性得分满分﹣（投标价﹣合理基准

价）/ 合理基准价³100³E1； 
b. 如有效投标人的投标价≤合理基准价，则其投标价

合理性得分=合理性得分满分﹣（合理基准价﹣投标

价）/ 合理基准价³100³E2； 

其中：E1=1；E2=0.5。 
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1. 评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，

按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，

或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，

以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相

等，按照评标办法前附表中的规定确定 1- 3 名中标候选人（不顺序）。 

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。被推荐为第一中

标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推

荐为中标候选人，但仍参与评审。 

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。 

2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1. 1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2 分值构成与评分标准 

2.2.1 分值构成 

（1）商务部分：见评标办法前附表； 

（2）技术部分：见评标办法前附表； 

（3）投标报价：见评标办法前附表。 

2.2.2 评标基准价计算 

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.2.3 评分标准 

（1）商务评分标准：见评标办法前附表； 

（2）技术评分标准：见评标办法前附表； 

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。 
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3. 评标程序 

3.1 商务及技术文件初步评审 

评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对商

务及技术文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 

3.2 报价文件初步评审 

3.2.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 款、第 2.1.3 款规定的评审标准对报价文件

进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 

3.2.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进

行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决

其投标：  

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显

错误的除外； 

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应

以各分项合价累计数为准，修正投标报价； 

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 

3.2.3 投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。 

3.3 详细评审 

3.3.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合

评估得分。评标委员会成员总数为 5 人时，投标人本章第 2.2.3 项第（1）目~第（3）

目的得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。 

（1）按本章第 2.2.3 （1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A； 

（2）按本章第 2.2.3 （2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B； 

（3）按本章第 2.2.3 （3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。 

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.3.3 投标人得分=A+B+C。 

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能

低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人

不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成

本报价竞标，并否决其投标。 
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3.4 否决投标的其他情形 

3.4.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人

之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿

等违法行为的，评标委员会应否决其投标。 

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b. 投标人之间约定中标人； 

c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e. 不同投标人的投标文件相互混装； 

f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； 

b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b. 使用伪造、变造的许可证件； 

c. 提供虚假的财务状况或业绩； 

d. 提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； 
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e. 提供虚假的信用状况； 

f. 其他弄虚作假的行为。 

3.5 投标文件的澄清、说明或补正 

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不

明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明

或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.5.2 投标人须在规定的时间内作出澄清、说明或补正且不得超出投标文件的范

围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。 

3.5.3 评标委员会对投标人在线提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人在规定的时间内进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.6 评标结果 

3.6.1 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由

高到低的顺序推荐中标候选人，不标明排列顺序。 

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当如实记

载以下内容： 

（1）基本情况和数据表； 

（2）评标委员会成员名单； 

（3）开标记录； 

（4）符合要求的投标人一览表； 

（5）否决投标情况说明； 

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表； 

（7）评分比较一览表； 

（8）经评审的投标人排序； 

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜； 

（10）澄清、说明事项纪要。 
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第四章  合同主要条款 

҅    

1. ҅  

1.1 词语定义 

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和

技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标货物技术

性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文

件。 

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。 

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。 

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。 

1.1.1.5 商务和技术偏离表：指卖方投标文件中的商务和技术偏离表。 

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。 

1.1.1.7 中标货物技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标货物技术

性能指标的详细描述。 

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服

务计划。 

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。 

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 

1.1.2 合同当事人 

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。 

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同货物和技术服务和质保期服

务的当事人，及其合法继承人。 

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同货物和技术服务和质保期服

务的当事人，及其合法继承人。 

1.1.3 合同价格 

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。 
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1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方

的金额。 

1.1.4 合同货物：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、

易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部

分。 

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同货物的设计、检验、安装、调

试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。 

1.1.6 安装：指对合同货物进行的组装、连接以及根据需要将合同货物固定在施

工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。 

1.1.7 调试：指在合同货物安装完成后，对合同货物所进行的调校和测试。 

1.1.8 考核：指在合同货物调试完成后，对合同货物进行的用于确定其是否达到

合同约定的技术性能考核指标的考核。 

1.1.9 验收：指合同货物通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作

出接受合同货物的确认。 

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同货物验收前，向买方提供的安装、

调试、培训等，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协

助、监督和培训等。 

1.1.11 质量保证期：指合同货物验收后，卖方按合同约定保证合同货物适当、稳

定运行，并负责消除合同货物故障的期限。 

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同货物维护服务、

咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同货物进行修理或更换的服务。 

1.1 .13 工程 

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同货物的工程。 

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在

场所。 

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始

当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休

假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。 

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日

开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的
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次日为期间的最后一天。 

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子

数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2 语言文字 

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.3 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函； 

（4）商务和技术偏差表； 

（5）专用合同条款； 

（6）通用合同条款； 

（7）供货要求； 

（8）分项报价表； 

（9）中标货物技术性能指标的详细描述； 

（10）技术服务和质保期服务计划； 

（11）其他合同文件。 

1.4 合同的生效及变更 

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或

其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。 

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，

双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖

单位章后生效。 
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1.5 联络 

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面

形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用

合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或

变更指定联系人。 

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即

视为送达。 

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同

货物的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，

但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。 

1.6 联合体 

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行

合同承担连带责任。 

1.6.2  在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中

关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方

承担的连带责任。 

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成

员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视

为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履

行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合

体各方的特别授权。 

1.7 转让 

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）

义务。 

2.  

卖方应根据供货要求、中标货物技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服

务计划等合同文件的约定向买方提供合同货物、技术服务和质保期服务。 
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3. ᴍ ғ  מ

3.1 合同价格 

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一

切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。 

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。 

3.2 合同价款的支付 

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款： 

3.2.1 预付款 

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并

经审核无误后 28日内，向卖方支付签约合同价的 0%作为预付款。 

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同

义务，则预付款抵作合同价款。 

3.2.2 交货款 

卖方按合同约定交付全部合同货物后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经

审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 30%： 

（1）卖方出具的交货清单正本一份； 

（2）买方签署的收货清单正本一份； 

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份； 

（4）合同价格30%金额的增值税发票正本一份。 

3.2.3 验收款 

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同货物验收证书或已生效的验收款支付

函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 80%。 

3.2.4 结清款 

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正

本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 3%。 

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣

除该笔费用。 

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 48 

内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 3%的合同结清款保函的前提下，

要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。 

3.3 买方扣款的权利 

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应

付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。 

4. ֢ ╦  

4.1 监造 

专用合同条款约定买方对合同货物进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约

定履行。 

4.1.1 在合同货物的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同货物的生产制造

进行监造，监督合同货物制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条

款和（或）供货要求等合同文件的约定。 

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员

可到合同货物及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为

买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测

工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由

买方承担。 

4.1.3 卖方制订生产制造合同货物的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，

并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同货物的正常生产。除专用合同条款和（或）

供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项

通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同货物及其关键部件的制造或检

验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。 

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同货物及其关键部件不符合合同约定的标

准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的

费用和（或）造成的延误由卖方负责。 

4.1 .5 买方监造人员对合同货物的监造，不视为对合同货物质量的确认，不影响

卖方交货后买方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）退货的权利，也不免

除卖方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。 
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4.2 交货前检验 

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履

行。 

4.2.1 合同货物交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同货物进行交货

前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工

作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。

除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。 

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7

日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同货物的

检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发

货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。 

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同货物不符合合同约定的标准，则有权提出异

议。卖方应采取必要措施消除合同货物的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误

由卖方负责。 

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同货

物质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同货物提出质量异议和（或）

退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同货物所应承担的任何义务或责任。 

5.  ɻ ɻ  מ֢

5.1 包装 

5.1.1 卖方应对合同货物进行妥善包装，以满足合同货物运至施工场地及在施工

场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的

必要保护措施，从而保护合同货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。 

5. 1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指

南等资料。 

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。 

5.2 标记 

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可
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擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同货物运输和保管的需要。 

5.2.2 根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地

标注“小心轻放”“此端朝上，请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他适当标记。对

于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”

以便装卸和搬运。如果发运合同货物中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等

危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。 

5.3 运输 

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同货物运输。 

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的货物应整套装运。该货

物安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐

装运。 

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同货物预计启运 7 日前，将合同

货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长³宽³高）、

装运合同货物总金额、运输方式、预计交付日期和合同货物在运输、装卸、保管中的

注意事项等预通知买方，并在合同货物启运后 24 小时之内正式通知买方。 

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同货物中包括专用合同条

款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通

知买方；如果发运合同货物中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，

则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外

情况的方法等，也应一并通知买方。 

5.4 交付 

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施

工场地车面上将合同货物交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同货物的外观及件

数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单

不代表对合同货物的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。 

5.4.2 合同货物的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同货物交付给

买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损
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坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方

发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买

方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失

和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。 

6. ɻ ɻ ɻ ɻ  

6.1 开箱检验 

6.1.1 合同货物交付后应进行开箱检验，即合同货物数量及外观检验。开箱检验

在专用合同条款约定的下列任一种时间进行： 

（1）合同货物交付时； 

（2）合同货物交付后的一定期限内。 

如开箱检验不在合同货物交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时

间和地点通知卖方。 

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同货物的开箱检验应在施工场地进行。 

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检

验。 

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明

检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。 

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方

代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和

检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时

间的除外。 

6.1.6 如开箱检验不在合同货物交付时进行，则合同货物交付以后到开箱检验之

前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同货物进行妥善保管。除专用合同条款另

有约定外，在开箱检验时如果合同货物外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合

同货物的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换

及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同货物外包装不是交货时的包装或虽是交

货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同货物短缺或损坏的包装破损，则

开箱检验中发现合同货物短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承

担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同货物交付前非买方原因导致的除外。 



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 52 

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测

机构对合同货物进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三

方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。 

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同货物的安装、调试、考核、验收中及质

量保证期内发现的合同货物质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负

有的包括合同货物质量在内的任何义务或责任。 

6.2 安装、调试及试运行 2 个月 

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同货物进行安装、调试，以使其具备考核的

状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行： 

（1）卖方按照合同约定完成合同货物的安装、调试工作； 

（2）买方或买方安排第三方负责合同货物的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第

三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同货物损

坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指

导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同货物损坏的情况，

卖方应承担责任。 

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同货物运行需要的用水、用

电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。 

6.2.3 双方应对合同货物的安装、调试情况共同及时进行记录。 

6.2.4 具体要求详见施工图纸及本项目设备供货、安装、调试技术规范 

6.3 考核 

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同货物进行考核，以确定合同货物是否达

到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同货物运行

需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。 

6.3.2 如由于卖方原因合同货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指

标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同货物中存在的缺陷，并在缺陷消

除以后，尽快进行再次考核。 

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过
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三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买

卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中

约定了或双方在考核中另行达成了合同货物的最低技术性能考核指标，且合同货物达

到了最低技术性能考核指标的，视为合同货物已达到技术性能考核指标，买方无权解

除合同，且应接受合同货物，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付

补偿金。 

6.3.4 如由于买方原因合同货物在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指

标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，

为买方进行考核的机会不超过三次。 

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同货物的用水、用电、其他动力和原材

料（如有）的使用及货物考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录货

物表现、可能原因及处理情况等。 

6.4 验收 

6.4.1 如合同货物在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在

考核完成后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同货物验收证书一式二份，

双方各持一份。验收日期应为合同货物达到或视为达到技术性能考核指标的日期。 

6.4.2 如由于买方原因合同货物在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买

卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。 

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要

求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同货物达到技术性能考核指标。

买方应承担卖方因此产生的全部费用。 

在上述 12个月的期限内，如合同货物经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，

则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同货物验收证书。 

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同货物交货后 6

个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约

定的时间内签署验收款支付函。 

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要

求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同货物达到技术

性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。 
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在上述 6 个月的期限内，如合同货物经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，

则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同货物验收证书。 

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交

买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则

验收款支付函自签署之日起生效。 

6.4.5 合同货物验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同货物应承担

的保证责任。 

7. ꜙ 

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖

方的技术服务应符合合同的约定。 

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公

场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、

食宿费用由卖方承担。 

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从

买方的现场管理。 

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应

由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换

其技术人员。 

8. Ḧ  

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同货物整体质

量保证期为验收之日起 12 个月（或投标承诺时间）。如对合同货物中关键部件的质量

保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，

无论合同货物何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月（或投标承诺

时间）。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同货物何时验收，其质量保证期最长为签

署验收款支付函后 6 个月。 

8.2 在质量保证期内如果合同货物出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对

相关合同货物进行修理或更换以消除故障。更换的合同货物和（或）关键部件的质量

保证期应重新计算。但如果合同货物的故障是由于买方原因造成的，则对合同货物进

行修理和更换的费用应由买方承担。 
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8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖

方出具合同货物的质量保证期届满证书。 

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合

同货物仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用

合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。 

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合

同货物仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7

日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。 

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，

如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款

支付函自签署之日起生效。 

9. Ḧ ꜙ 

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方

式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买

方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同货物现场，卖方应在收到买方通知后 48

小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果卖方未

在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同

货物的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。 

9.2 如卖方技术人员需到合同货物现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技

术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。

除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术

人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。 

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应

由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更

换其技术人员。 

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进

行记录，记载合同货物故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在

质量保证期结束后提交给买方。 
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10. Ḧ  

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同货物验

收证书或验收款支付函签署之日起 28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履

行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。 

11. Ḧ  

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。 

11.2 卖方保证其所提供的合同货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政

法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。 

11.3 卖方保证其对合同货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利

益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事

由对合同货物主张权利。 

11.4 卖方保证合同货物符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够

安全和稳定地运行，且合同货物（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用

合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。 

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能

够满足合同货物的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。 

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同货物在质量保证期结束

前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响

合同货物正常运行的，卖方应免费提供。 

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同货物

设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产

的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方

应： 

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同货物

正常运行所需的全部备品备件；或 

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买

方持续获得上述备品备件以满足合同货物在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方

或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。 

11.8 卖方保证，在合同货物设计使用寿命期内，如果卖方发现合同货物由于设计、
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制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时

采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。 

12. ֥  

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息

的资料，其知识产权属于买方。 

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合

同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息

的资料的知识产权。  

12.3 如合同货物涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同货物过程中免于受到

第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。 

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买

方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，

并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒

绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进

行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。 

13. Ḧ  

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经

另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披

露另一方当事人提供的信息、资料。 

合同当事人的保密义务不适用于下列信息： 

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息； 

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此

承担保密义务的信息； 

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。 

14. ᴑ 

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作

保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等

违约责任。 

14.2 卖方未能按时交付合同货物（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同货物
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安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合

同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下： 

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的 0.5%； 

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的 1%； 

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同货物价格的 1.5%。 

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额

不得超过合同价格的 10%。 

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交

付必然导致合同货物安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。 

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专

用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下： 

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%； 

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%； 

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额

不得超过合同价格的 10%。 

15.  

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部

分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除： 

（1）卖方迟延交付合同货物超过 3 个月； 

（2）合同货物由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定

了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核

指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致； 

（3）买方迟延付款超过 3 个月； 

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未

事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能

力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未

能对其行为作出补救； 

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失
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履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。 

16. Ғ Ⱶ 

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的

影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，

而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通

知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文

件提交给另一方当事人。 

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务

的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或

消除的情况通知另一方当事人。 

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义

务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响

持续超过 140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。 

17. Ԏ ” 

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 双方可通过友好协商解决。友好协商

解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
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ԑ   Ҙ  

本《专用合同条款》是根据本项目特点对《通用合同条款》的具体补充和细化，如有不一致，

以《专用合同条款》为准。 

1. ҅  

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件：                                    。 

1.1.13 工程 

1.1.13.1 工程：                                                   。 

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：                          。  

    对通用合同条款中词语定义的不同约定：                               。 

1.3 合同文件的优先顺序 

解释合同文件的优先顺序：                                 。 

1.4 合同的生效及变更 

1.4.1 合同生效条件：                                   。 

1.4.2 合同变更的方式：                                 。 

1.5 联络 

买方指定的联系人和联系方式                                 ； 

卖方指定的联系人和联系方式                                 。 
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1.6 联合体 

1.6.3 联合体各方对联合体牵头人的授权范围：      /     。 

3. ᴍ ғ  מ

3.1 合同价格 

3.1.2 合同价格形式：   ἧ固定价格  □可调价格   。 

采用可调价格合同时，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整： 

第 1 种方式： 

（1）关于基准价格的约定：              。 

①卖方在分项报价表中载明的货物单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行

期间货物单价涨幅以基准价格为基础超过    %时，或货物单价跌幅以分项报价表中载

明货物单价为基础超过     %时，其超过部分据实调整。 

②卖方在分项报价表中载明的货物单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行

期间货物单价跌幅以基准价格为基础超过    %时，货物单价涨幅以分项报价表中载明

货物单价为基础超过     %时，其超过部分据实调整。 

③卖方在分项报价表中载明的货物单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行

期间货物单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。 

第 2 种方式：           。 

3.2 合同价款的支付 

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款： 

3.2.1 预付款 

支付时间：             /                 ； 

支付比例或金额：        /                    ； 

支付单据：         /                       。 

3.2.2 交货款  

支付时间：  供货到施工现场交验合格    ； 
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支付比例或金额：        货款 30%                ； 

支付单据：                                       。 

3.2.3 验收款  

支付时间：     安装完成调试（试运行 2 个月）合格后       ； 

支付比例或金额：          合同价 80%             ； 

支付单据：                                       。 

3.2.4 结清款 

支付时间：     质保期满，到期后一次付清余款             ； 

支付比例或金额：     合同价款 3%                ； 

支付单据：                                       。 

在不适用通用合同条款所约定的支付方式时，其他支付方式的约定： 本工程无预

付款，供货到施工现场交验后付到合同价款的 30%，工程全部竣工验收（安装完成调试

（试运行 2 个月））合格后支付到合同价款 80%，审计完成后支付到合同价款的 97%，

剩余 3%作为质保金（或提供质保金保函支付工程款至 100%），质保期满，到期后一次

付清余款  。 

4. ֢ ╦  

4.1 监造 

买方是否对合同设备进行监造：                         。 

4.1.1 监造范围、方式：                         。 

4.1.2 监造场所及配合：                         。 

     买方监造人员的交通、食宿费用承担：             。 

    4.1.3 卖方提前通知买方监造的期限的约定：             。 

4.2 交货前检验 

买方是否参与交货前检验：                         。 

4.2.1 买方代表的交通、食宿费用承担：                         。 

    4.2.2 卖方提前通知买方检验的期限的约定                        。 
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5. ɻ ɻ  מ֢

5.1 包装 

5.1.1 包装的其他要求：                                 。 

5.1.3 买方是否需将包装物退还给卖方：                   。 

5.2 标记 

5.2.1 标记要求：                  。 

5.2.2 超大超重件：                。 

5.3 运输 

5.3.2 整套装运要求：               。 

5.3.3 装运通知 

通知时间：               。 

通知内容：               。 

5.3.4 超大超重包装：           。 

5.4 交付 

5.4.1 交付时间、批次：                  。 

交付地点：              。 

交付方式：             。 

5.4.3 技术资料免费补齐的时间：                                 。 

6. ɻ ɻ ɻ ɻ  

6.1 开箱检验 

6.1.1 开箱检验的时间按以下第__种方式确定。 

（1）合同设备交付时；  
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（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方

应在开箱检验   日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。 

6.1.2 合同设备的开箱检验地点：                   。 

6.1.6 合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形：              。 

6.1.7 第三方检测机构的委托要求、费用承担和检验效力：                  。 

6. 2 安装、调试（含试运行（2 个月）） 

6.2.1 安装、调试按照下列  1 方式进行： 

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作； 

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 

买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功

和（或）出现合同货物损坏的责任承担：              。 

6.2.2 安装、调试所需的动力、耗材和原材料（如需要）：由卖方承担。 

6.3 考核 

6.3.1 考核所需的动力、耗材和原材料（如需要）的承担：          。 

6.3.2 技术性能考核指标：                  。 

6.3.3 对卖方进行考核的次数：     次。 

考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标的处理办法：             。 

视为合同货物已达到技术性能考核指标时的减价或向买方支付补偿金的标

准：                  。 

如果买方委托第三方检测机构对合同设备进行技术性能考核，则第三方检测机构

的检验结果对双方均具有约束力。检测费用由     承担。 

6.4 验收 

6.4.1 签署合同货物验收证书的时间：                 。 

6.4.2 由于买方原因造成未能达到技术性能考核指标时签署验收款支付函的时

间：      。 
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未能达到技术性能考核指标时卖方提供的技术服务的期限：                 。 

6.4.3 由于买方原因未进行考核时验收款支付的期限：                      。 

验收款支付函签署后卖方提供的技术服务的期限：                         。 

7. ꜙ 

7.1 供货期及质保期内：本项目所需考查人员（安排业主和主要设计人员对主要关

键设备的制造及运行分别进行一次国内实地考察，了解设备的制造过程、设备的安装

及运行情况。每次考察团人员不少于 10名，为期两周。）人员及工厂设备监造验收人

员的费用、过程中技术咨询（包含不限于技术资料等）费用、招标人工作人员上岗前

各种培训费用、项目供货相关验收费用等：           卖方承担            。 

7.2 卖方技术人员的费用承担：           卖方承担            。 

8. Ḧ  

8.1 合同货物整体质量保证期：    1 年（有承诺的按投标人承诺时间）       。 

关键部件质保期的特殊约定：   /   。 

8.3 出具质量保证期届满证书的时间：            。 

8.4 由于买方原因合同货物未能达到技术性能考核指标时签署结清款支付函的期

限：            。 

8.5 由于买方原因合同货物未进行考核或未达到技术性能考核指标时签署结清款

支付函的期限：            。 

9. Ḧ ꜙ 

9.1 质保期服务响应、到达现场和解决问题的时间： 按投标人承诺   。 

9.2 卖方技术人员的交通、食宿费用：  投标人承担 。 

9.4 质保期服务情况记录：          。 

10. Ḧ  

履约保证金：  R要求       □不要求。 

履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险。 

注： 

（1）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构

的银行出具的见索即付无条件保函。 
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（2）如采用担保机构担保，应为注册地在合肥行政区域（含四县一市）范围内的

融资担保机构或经安徽省地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的无条件担

保。 

„„ 

履约保证金的金额：中标合同金额的 2 ％。 

履约保证金提交期限的要求：签订合同前。 

履约担保的期限：   工程竣工验收后      。 

11. Ḧ  

11.4 合同货物技术规格、质量标准的特殊要求： 所有和外电接触部位的供配电

设备，需获淮南市供电部门许可，经监理、业主同意后，制作采购 。 

11.7 合同货物设计使用寿命期内备品备件停止生产时卖方的通知和配合义

务：                 。 

12. ֥  

12.2 卖方提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资

料的知识产权：                 。 

12.4 卖方应当对买方收到任何第三方有关知识产权导致的主张、索赔或诉讼进行处

理的期限：           。 

14. ᴑ 

14.2 迟延交付违约金的计算方法：                                 。 

14.3 迟延付款违约金的计算方法：                                 。 

15.   

合同解除的其他情形：                                 。 

16. Ғ Ⱶ 

16.1 不可抗力的其它情形：               。 

16.3 可以解除合同的不可抗力事件影响持续期限：               。 

17. Ԏ ” 

因合同引起的或与合同有关的任何争议, 按下列第      种方式解决： 
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（1）向                      仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向                      人民法院起诉。 

 

 

 

 

 

附件 

附件 1：供货要求（详见招标文件第五章） 

附件 2：分项报价表（详见投标文件） 

附件 3：履约保证金 

附件 4：廉政协议 



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 68 

Ҏ   ᴌ  

附件一：合同协议书 

 

ӫ 

 

        （买方名称，以下简称“买方”）为获得        （招标项目名称）合

同货物和相关服务，已接受        （卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合

同货物和相关服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议： 

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书； 

（2）投标函； 

（3）商务和技术偏差表； 

（4）专用合同条款； 

（5）通用合同条款； 

（6）供货要求； 

（7）分项报价表； 

（8）中标货物技术性能指标的详细描述； 

（9）相关服务计划； 

（10）其他合同文件。 

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以

上述文件的排列顺序在先者为准。 

3. 签约合同价：人民币（大写）        （¥        ）。其中：货物合同价：

人民币 （大 写）         （¥        ）；安 装合 同价 ：人 民币 （大 写）        

（¥        ）。 

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。 

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。 

6. 本合同协议书一式    份，合同双方各执    份。 

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

 

买方：                                （盖单位章）
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法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签

字） 

    年    月    日 

 

 

卖方：                                （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签

字） 

    年    月    日 
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附件二：履约保证金格式 

如采用银行保函，格式如下。 

履约保证金 
 

                                （买方名称）： 

鉴 于                （ 卖 方 名 称 ， 以 下 称 “ 卖 方 ” ）  为                              

（项目名称）的中标（成交）人，应卖方申请，我方愿意无条件地、不可撤销地就卖

方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。我方愿意无条件地、不可撤销

地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）        （¥        ）。 

2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至你方签发合同货物验收证

书或验收款支付函且卖方按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。
①
 

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约

定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件

支付。 

4. 买方和卖方按合同约定变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担

保规定的义务不变。 

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        

仲裁委员会仲裁。 

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 

 

担保人名称：                                （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字） 

地址：                                                   

                         
Ƙ Ὺ ḷ ҿЕŅ Ḧ Ѓ ЄӐ Ї Ѓ ЄӐ ɼņ ӵ Ḧ⃰

Ї Ҙ Ҳ ꜘḦ Ḧ⃰ ╦ ӵ ₴Ί Ḧ⃰

Ї ӵ ӫ ҙ⃰מ Ḧ Ӑ ҿ ɼ 
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邮政编码：                                               

电话：                                                   

       年       月       日 
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附件三：廉政协议 

廉 政 协 议 

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合

法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、淮南市廉政建设的规定，                

（买方名称，以下简称“买方”）与                     （卖方名称，以下称“卖

方”），特此订立本协议共同遵照执行。 

第一条 买卖双方的权利和义务 

（一）买卖双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管

理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关

于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。 

（二）严格执行                                的合同要求，自觉履行合同

约定的相关义务。 

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体

利益。 

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法

违纪行为。 

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情

节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。 

第二条 买方的义务 

（一）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不

得在卖方报销任何应由买方单位或个人支付的费用等。 

（二）买方工作人员不得参加卖方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性

的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得卖方及其工作

人员的财物；不得接受卖方提供的通讯工具和高档办公用品等。 

（三）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、

配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 

（四）买方工作人员不得在卖方有股权关联的企业兼职，不得向卖方介绍家属或

者亲友从事与买方业务有关的经济活动。 
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（五）买方工作人员不得以明显低于市场的价格向卖方购买房屋、汽车等物品；

不得以明显高于市场的价格向卖方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法

收受请托人财物。 

（六）买方工作人员不得利用职务之便收受卖方以回扣、手续费、加班费、咨询

费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。 

（七）买方工作人员不得接受卖方给予或赠送的干股或红利。 

（八）买方任何人不得以个人的名义向卖方推荐设备、部件等供货商以及其它合

作单位。 

第三条 卖方的义务 

（一）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵

重礼品。 

（二）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的

任何费用。 

（三）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、

公平性的宴请及娱乐活动。 

（四）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，

也不得为买方提供与工作无关的房屋、汽车等。 

（五）卖方不得与买方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等

条款进行私下商谈或者达成默契。 

（六）卖方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等

各种名义向买方工作人员给予或赠送钱物。 

（七）卖方不得向买方工作人员提供干股或红利。 

（八）卖方须按         专项纪检监察工作组( 如有) 要求开展相关工作。 

第四条 违约责任 

（一）买方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。买方按管理权限，对相关

责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追

究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

买方投诉联系部门：           ，联系电话：           。 

（二）卖方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后

果，买方有权对卖方采取以下一种或多种处理办法： 
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1. 全额收取卖方合同履约保证金不予退还；  

2. 追究卖方其他违约责任； 

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同； 

4. 卖方一定期限内（6 个月至 3 年，具体由买方根据情况而定）不得参与买方作为

发包人（业主）的项目投标。 

买方作出的处理意见，卖方应无条件接受并承担给买方造成的损失，全额返还通

过不正当手段从买方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。 

第五条 双方约定 

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由买方或买方上级单位的纪检监察部

门约请卖方或卖方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协

议规定范围内的裁定意见。 

第六条  本协议有效期为买卖双方签署之日起至合同终止。   

第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。 

  

买方（盖章）：                              卖方（盖章）：                       

 

法定代表人或                                法定代表人或 

授权代表：              ( 职务)              授权代表：             ( 职

务)  

姓名：                                      姓名：              

签字：                                      签字：              

 

廉政监督联系人                              廉政监督联系人 

姓名：                                      姓名：                        

签字：                                      签字：                        

电话：                                      电话：                        

地址：                                      地址：                        

日期：                                      日期：                        
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҅ɻ ‟ 

本项目改造 5 号、6 号和新庄孜新应台孜排涝站，改造的水泵总装机容量为 3503KW。

其中新应台孜排涝站为直排淮河泵站，保护面积分别为 1156.64ha，本工程大部分泵站

位于采矿塌陷区，工程地位非常重要，接近淮河堤防；5 号及 6 号排涝站要拆除老站建

新站，施工期间必须采取相应的临时措施保证排涝安全，需严格按照施工图及相关国

家规范进行施工。主要内容包含进站道路，泵站、进水格栅土建，水泵、不锈钢回转

格栅、吊车梁、电气等设备安装，压力出水管道敷设。具体内容如下： 

1）5 号排涝站：进站道路改造、现状泵房拆除重建（基坑开挖深度约 7.7 米）、

进水渠道清淤； 

2）新庄孜新应台孜排涝站：现状水泵及电机升级改造、其中一台改为变频泵； 

3）6 号排涝站：进站道路改造、现状泵房拆除重建（基坑开挖深度约 5.9 米）； 

ԑɻ ҅  

本次招标范围包括下表所列所有货物的供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、

考核验收、培训及交付后约定期限内免费维修保养服务等全部内容。详见主要工艺设

备清单。 

主要工艺设备清单 
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表 1  新庄孜五号排涝站工程量表 

序

号 
项目名称 项目特征描述 

单

位 
工程量 

一、新庄孜五号排涝站工艺主要工程量表 

工艺 

1 
潜水排水

（离心）泵 

1、名称：潜水排水（离心）泵 

2、参数：Q=1.2m3/s,H=21.2m、P=400KW n=980r/min 

3、电压等级 6000V 

4、随机电缆长 15 米 

5、含电缆转接及控制箱 

6、自耦安装：6.4 米 DN600碳钢导轨 

7、其它：液位计等排污泵安装所需配套附件均由排污泵厂家

配套提供 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 2 

2 
潜水排水

（离心）泵 

1、名称：潜水排水泵 

2、参数：Q=0.45m3/s,H=21.6m、P=160KW n=990r/min 

3、电压等级 6000V 

4、随机电缆长 15 米 

5、含电缆转接及控制箱 

6、自耦安装：6.4 米 DN400 碳钢导轨 

7、其它：液位计等排污泵安装所需配套附件均由排污泵厂家

配套提供 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 2 

3 
手电两用钢

闸门 

1、名称：手电两用钢闸门 

2、型号：3.0m*2.0m,P=5KW,启闭力 90KN 

3、启闭机防护等级为 IP65 

4、启闭机启闭高度 3.8m 

5、其它：配套手电两用启闭机（户外型）及丝杆 

6、要求：闸门四边，双向止水 

7、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 2 

4 
回转式格栅

除污机 

1、名称：回转式格栅除污机 

2、型号：渠道净宽:3m 净深:5m，栅条厚度 5、栅条净距 50 安

装角度 75°排渣高度暂定 1.2m、P=3KW 

3、要求：304不锈钢，配套垃圾储物桶 2 台 

4、含控制箱 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 2 

5 皮带输送机 

1、名称：皮带输送机 

2、型号：带宽 800，水平输送，输送长度 9m, 

3、要求：皮带距地面高度 1000，P=4KW 

套 1 
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4、输送机机架及侧挡板采用 304不锈钢 

5、含控制箱 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

6 电动葫芦 

1、名称：电动葫芦 

2、型号：CD110- 12D、额定起重量 10T，提升高度 H=12m，

功率 P=14.6KW 

3、起升速度 7m/min、运行速度 20m/min 
4、配套供应 63a工字钢 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

套 1 

7 
低压法兰阀

门 

1、名称：手动蝶阀 

2、型号：D341X- 10、DN1000，L=410，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

8 
低压法兰阀

门 

1、名称：手动蝶阀 

2、型号：D341X- 10、DN600，L=267，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

9 
低压法兰阀

门 

1、名称：微阻缓闭止回阀 

2、型号：DN1000，L=560，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

10 
低压法兰阀

门 

1、名称：微阻缓闭止回阀 

2、型号：DN600，L=390，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

11 双盘伸缩器 

1、名称：双盘伸缩器 

2、型号：DN600，L=350，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

12 双盘伸缩器 

1、名称：双盘伸缩器 

2、型号：DN1000，L=590，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 
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13 
单盘异径管

管件 

1、名称：单盘异径管 

2、型号：D1020*630*9  L=1029，PN1.0MPa 
3、连接方式: 法兰连接（法兰与水泵配套供应） 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见.02S403- 56 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 2 

14 
单盘异径管

管件制作 

1、名称：单盘异径管 

2、型号：D630*426*9  L=629，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接（法兰与水泵配套供应） 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见.02S403- 56 
6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

根 2 

15 
钢制 90°弯

头 

1、名称：钢制 90°弯头  

2、型号：1020*9 L=769，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 09 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 2 

16 
钢制 90°弯

头 

1、名称：钢制 90°弯头  

2、型号：630*9 L=529，PN1.0MPa 
3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 09 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 2 

17 法兰 

1、名称：碳钢法兰 
2、型号：DN1000法兰等级 1.0MPa（02S403- 78) 

3、连接方式: 焊接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 
 

副 4 

18 法兰 

1、名称：碳钢法兰 

2、型号：DN600法兰等级 1.0MPa（02S403- 78) 

3、连接方式: 焊接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

副 4 
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19 
套管制作安

装 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN600  L=250 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

20 
套管制作安

装 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN600  L=800 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 2 

21 
套管制作安

装 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN1000  L=250 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 
4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 2 

22 
套管制作安

装 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN1000  L=800 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 2 

23 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 

2、型号：D630*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及验

收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸缩节等

连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总说明

执行。 

6、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍。 

7、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 15.1 

24 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 

2、型号：D1020*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及验

收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸缩节等

连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总说

明执行。 

6、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍 

m 11.2 
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7、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

25 
管架制作安

装 

1、名称：立式管道管夹 

2、型号：Q235B、DN1000、DN600、随潜水泵配套供应   

3、材料;  型钢 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

kg 120.0 

26 灭火器 

1、名称：手提灭火器 

2、型号：MF/ABC3（配套灭火器箱） 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

具 6 

27 
移动式潜污

水泵 

1、名称：移动式潜污水泵 

2、型号：Q=55m/s,H=14m、P=5.5KW  

3、要求： 配套全长 60m规格 DN100软管（0.3MPa）及连接

附件 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

28 管道刷油 

1、管道内防腐采用 PN8710- 2 无毒涂料，建议由厂家完成 

2、钢管外壁防腐可由厂家完成、也可施工单位完成，厂家完

成的防腐需在管道焊接接口处重新做防腐 

3、油漆品种：管道外壁防腐除诟后刷环氧煤沥青漆 

4、除锈标准：Sa2.5 级 

5、结构类型：管道外壁 

6、涂刷遍数、漆膜厚度：管道外壁底漆一遍，厚浆型环氧煤

沥青面漆三遍，涂层间缠绕玻璃布一层。 

7、要求：管道施工及验收详见《埋地钢制管道环氧煤沥青防

腐层工程施工及验收规范》（SYJ4047- 90)相关规定执行 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m2 95.52 

管网 

29 
钢制 90°弯

头 

1、名称：钢制 90°弯头  

2、型号：630*9 L=529，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 09 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 1 
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30 
钢制 90°弯

头 

1、名称：钢制 90°弯头  

2、型号：1020*9 L=769，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 09 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 1 

31 
钢制 90°弯

头 

1、名称：钢制 90°弯头  

2、型号：1220*10、L=910，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 09 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 2 

32 
钢制同心异

径管管件 

1、名称：钢制同心异径管 

2、型号：D820*9*630*9  L=548、PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见.02S403- 56 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 1 

33 

钢制同心异

径管管件制

作 

1、名称：钢制同心异径管 

2、型号：D1220*10*820*10、L=800、PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见.02S403- 56 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 1 

34 

钢制同心异

径管管件制

作 

1、名称：钢制同心异径管 

2、型号：D1220*10*1020*10、L=400、PN1.0MPa 

3. 连接方式: 焊接 

4. 材质：Q235B 

5 管件制作：参见.02S403- 56 

6. 其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 1 

35 法兰 

1、名称：碳钢法兰 

2、型号：DN1220*10、法兰等级 1.0MPa（02S403- 78) 

3、连接方式: 焊接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

副 16 

36 双盘伸缩器 

1、名称：双盘伸缩器 

2、型号：DN1220，L=590，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 8 
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37 钢制三通 

1、名称：钢制三通 

2、型号：1220*10*630*9 L=1200，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 45 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 1 

38 钢制三通 

1、名称：钢制三通 

2、型号：1220*10*1020*10 L=1200，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 45 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

只 1 

39 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 

2、型号：D630*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及验

收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸缩节等

连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总说明

执行。 

6、管基础：10CM中粗砂垫层 

7、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍。 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 8.3 

40 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 

2、型号：D1020*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及验

收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸缩节等

连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总说

明执行。 

6、管基础：10CM中粗砂垫层 

7、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍。 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 8.3 

41 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 

2、型号：D1220*10   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

m 438 
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（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及验

收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸缩节等

连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总说

明执行。 

6、管基础：10CM中粗砂垫层 

7、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍。倍 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

42 管道刷油 

1、管道内防腐采用 PN8710- 2 无毒涂料，建议由厂家完成 

2、钢管外壁防腐可由厂家完成、也可施工单位完成，厂家完

成的防腐需在管道焊接接口处重新做防腐 

3、油漆品种：管道外壁防腐除诟后刷环氧煤沥青漆 

4、除锈标准：Sa2.5 级 

5、结构类型：管道外壁 

6、涂刷遍数、漆膜厚度：管道外壁底漆一遍，厚浆型环氧煤

沥青面漆三遍，涂层间缠绕玻璃布一层。 

7、要求：管道施工及验收详见《埋地钢制管道环氧煤沥青防

腐层工程施工及验收规范》（SYJ4047- 90)相关规定执行 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m2 1743.3 

43 

钢筋混凝土

矩形双盘伸

缩器井 

1、名称：双盘伸缩器井 

2、井型号：4800*1800 

3、井做法参见 07MS101- 2/89（地面操作钢筋混凝土
矩形立式蝶阀井） 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

座 4 

44 
管道支墩

( 挡墩)  

1、名称：管支墩 

2、型号：C15砼  

3、埋地管道转弯处 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m3 9.2  

45 挖沟槽土方 

1、土壤类别：现状土方 

2、范围：压力排水管 
3、挖土深度：2.5m以内 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m3 2216.3 

46 回填方 

1、密实度要求：按规范 

2、填方材料品种：三类土 

3、填方粒径要求：按规范 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m3 
1614.6

7 

47 余方弃置 
1、类别：余方弃置 

2、运矩：投标人自行考虑，中标后不再调整 
m3 601.63 
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3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

水系沟通管 

48 

混凝土管道

铺设( 人机

配合下管)  

1、名称：承插口钢筋混凝土Ⅱ级管 

2、型号：d1000 

3、连接方式：承插口连接 

4、管基础：120°砂石基础垫层参见图集 06MS201- 1P9 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 20 

49 
混凝土出水

口 

1、名称：一字式管道出水口( 混凝土） 

2、型号：两根 d1000混凝土管 

3、参见图集：:06MS201- 9/10 
4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

处 2 

50 挖沟槽土方 

1、土壤类别：现状土方 

2、范围：砼排水管 

3、挖土深度：4m以内 

4. 其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

m3 200 

51 回填方 

1、密实度要求：按规范 

2、填方材料品种：三类土 

3、填方粒径要求：按规范 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m3 180 

52 余方弃置 

1、类别：余方弃置 

2、运矩：投标人自行考虑，中标后不再调整 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m3 20 

53 
门字式管道

出水口 

1、做法详见 06MS201- 9/16 

2、素混凝土结构 

3、两根 D1220X10钢管并排出水 

座 1 

54 脚手架搭拆 

1、脚手架搭拆 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

项 1 

二、新庄孜五号排涝站配电主要工程量表 

1 
1#进线回路

6KV计量柜 

1、名称：1#进线回路 6KV计量柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2000 

台 1 
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4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

2 
1#进线 6KV

高压开关柜 

1、名称：1#进线 6KV高压开关柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：650*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

3 
1#回路避雷

器柜 

1、名称：1#回路避雷器柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

4 

1#回路 6KV

母线电压互

感器及消协

柜 

1、名称：1#回路 6KV母线电压互感器及消协柜 

2、型号、规格：YXH- 6/100 

3、规格：800*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

5 
1#站用变压

器高压柜 

1、名称：1#站用变压器高压柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：1000*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

6 
2#电动机高

压软起动柜 

1、名称：2#电动机高压软起动柜 
2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：1000*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

7 
1#主变高压

开关柜 

1、名称：1#主变高压开关柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：650*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

8 
高压联络隔

离手车柜 

1、名称：高压联络隔离手车柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

9 高压联络高 1、名称：高压联络高压开关柜 台 1 



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 86 

压开关柜 2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：650*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

10 
3#电动机高

压软起动柜 

1、名称：3#电动机高压软起动柜 

2、型号、规格：TGRY- 1000/6 

3、规格：1000*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

11 
2#主变高压

开关柜 

1、名称：2#主变高压开关柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：650*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

12 

2#回路 6KV

母线电压互

感器及消协

柜 

1、名称：2#回路 6KV母线电压互感器及消协柜 

2、型号、规格：YXH- 6/100 

3、规格：800*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

13 
2#回路避雷

器柜 

1、名称：2#回路避雷器柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

14 
2#进线 6KV

高压开关柜 

1、名称：2#进线 6KV高压开关柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：650*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

15 
2#进线回路

6KV计量柜 

1、名称：2#进线回路 6KV计量柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

16 

2#电动机现

地无功补偿

柜 

1、名称：2#电动机现地无功补偿柜 

2、型号、规格：TBB6- 150- 3N 

3、规格：1050*1350*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 
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17 

3#电动机现

地无功补偿

柜 

1、名称：3#电动机现地无功补偿柜 

2、型号、规格：TBB6- 150- 3N 

3、规格：1050*1350*2000 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

18 1#主变压器 

1、名称：1#主变压器 
2、型号：SC13- 500/10 10±5%/0.4kV D,yn11 Ud=4%，

IP3X外壳，配温控设备及风扇 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

19 2#主变压器 

1、名称：2#主变压器 

2、型号：SC13- 500/10 10±5%/0.4kV D,yn11 Ud=4%，

IP3X外壳，配温控设备及风扇 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

20 

1#主变压器

侧低压出线

柜 

1、名称：1#主变压器侧低压出线柜 

2、型号：GCS 

3、规格：1000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

21 

1#低压电动

机软起动器

柜 

1、名称：1#低压电动机软起动器柜 

2、型号：GCS 

3、规格：8000*1000*2200 
4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

22 

1#主变压器

低压无动补

偿柜 

1、名称：1#主变压器低压无动补偿柜 

2、型号：GCS 

3、规格：1000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

23 
1#低压侧联

络柜 

1、名称：1#低压侧联络柜 

2、型号：GCS 

3、规格：8000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

24 

2#主变压器

低压无动补

偿柜 

1、名称：1#主变压器低压无动补偿柜 

2、型号：GCS 

3、规格：1000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 
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25 

4#低压电动

机软起动器

柜 

1、名称：4#低压电动机软起动器柜 

2、型号：GCS 

3、规格：8000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

26 

2#主变压器

侧低压出线

柜 

1、名称：2#主变压器侧低压出线柜 
2、型号：GCS 

3、规格：8000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

27 

站用变压器

出线兼配电

柜 

1、名称：站用变压器出线兼配电柜 

2、型号：GCS 

3、规格：8000*800*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

28 机组 LCU屏 

1、名称：机组 LCU屏 

2、型号：PK- 10 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

29 公共 LCU屏 

1、名称：公共 LCU屏 

2、型号：PK- 10 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

30 直流馈电屏 

1、名称：充馈电屏 

2、型号：65Ah DC22OV 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

31 蓄电池屏 

1、名称：蓄电池屏 

2、型号：65Ah DC220V 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

32 
视频监控显

示器 

1、名称：视频监控显示器 

2、规格型号：55"LCD 

3、安装方式：壁装 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台

(

套

)  

1 
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33 
远程智能彩

色显示屏 

1、名称：远程智能彩色显示屏 

2、规格：75 英寸、8G（内存）+512G（硬盘）、I7
处理器 

3、分辨率：4K 

4、操作系统：双系统、Windows和 Android 

5、接口：HDMI、USB2.0、USB3.0 
6、安装方式：带可升降支架、底座有可移动滑轮 

7、其他：支持触屏操作和遥控器操作、可插 U盘读取

word、exc、ptt 等办公文件、支持安装 AutoCAD 2008

专业软件、自带音响。 
 

台

(

套

)  

1 

34 
网络硬盘录

像机(NVR） 

1、名称：网络硬盘录像机(NVR) 

2、技术参数：配 6X4TB监控级硬盘 
3、路数：32 口输入 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台

(

套

)  

1 

35 UPS柜 

1、名称：UPS柜 

2、型号：5kVAh 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 

36 户外终端项 

1、名称：户外终端项 

2、其它：含真空断路器、15m电线杆等含避雷器等所

有满足使用的设备及附件 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

项 2 

37 
系统、应用

及组态软件 

1、名称：系统、应用及组态软件 

2、技术参数：网络版，满足计算机监控要求 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

套 1 

38 交换机 

1、名称：工业交换机 

2、技术参数：16个千兆电口,4 个千兆接口 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 1 

39 通讯管理机 

1、规格型号：通讯管理机 

2、技术参数：1 个 RJ45口,8 个 RS485口，和微机保护装置

同品牌 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 1 

40 

高压潜水泵

电缆转接及

控制箱( 只

1、名称：高压潜水泵电缆转接及控制箱( 只计安装 费)  

2、规格：潜水泵电缆厂家配套 

3、其它：见设计图 

台 2 
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计安装费)  4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

41 

低压潜水泵

电缆转接及

控制箱( 只

计安装费)  

1、名称：低压潜水泵电缆转接及控制箱( 只计安装 费)  

2、规格：潜水泵电缆厂家配套 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

42 

除污机总控

制箱( 只计

安装费)  

1、名称：除污机总控制箱( 只计安装费)  

2、规格：格栅除污机厂家配套 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

43 

皮带输送机

控制箱( 只

计安装费)  

1、名称：皮带输送机控制箱( 只计安装费)  

2、规格：皮带输送机厂家配套 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

44 
泵房检修动

力箱 

1、名称：泵房检修动力箱 

2、型号：JX1- 8060/25 

3、规格：600*250*800 

4、安装方式：挂墙安装 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

45 
检修排水泵

动力箱 

1、名称：检修排水泵动力箱 

2、型号：JX1- 8060/25 

3、规格：600*250*800 

4、安装方式：挂墙安装 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

46 
进水闸动力

箱 

1、名称：进水阀动力箱 

2、型号：XLW- 1 

3、规格：600*400*1200 

4、安装方式：挂墙安装 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

47 
电动葫芦控

制箱 

1、名称：电动葫芦控制箱 

2、型号：500*250*600 

3、规格：JX1- 6050/25 

4、其他：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

48 带形母线 

1、名称：带形母线 

2、规格：TYM- 80*8 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 97.1 
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49 带形母线 

1、名称：带形母线 

2、规格：TYM- 60*6 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 7 

50 
电力变压器

系统调试 

1、容量（kV²A）：500KVA 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府

相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
2 

51 
送配电装置

系统调试 

1、电压等级（KV)：10KV以上 

2、类型：系统调试 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
17 

52 
送配电装置

系统调试 

1、电压等级（KV)：10KV以上 

2、类型：系统调试 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
8 

53 
不间断电源

调试 

1、类型：系统调试 
2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
1 

54 
送配电装置

系统调试 

1、电压等级（KV)：直流供电 

2、类型：系统调试 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
2 

55 母线调试 

1、电压等级（kV）：10KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

段 5 

56 母线调试 

1、电压等级（kV）：1KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

段 3 

57 避雷器调试 

1、电压等级（kV）：10KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

组 2 

58 避雷器调试 

1、电压等级（kV）：1KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

组 4 

59 电容器调试 

1、电压等级（kV）：10KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、
政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

组 4 

60 脚手架搭拆 

1、安装脚手架 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

项 1 
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表 2  新庄孜新应台孜排涝站工程量表 

序

号 

项目名

称 
项目特征描述 

单

位 

工程

量 

一、新庄孜新应台孜排涝站工艺主要工程量表 

1 

中开式

单级双

吸离心

泵 

1、名称：中开式单级双吸离心泵 

2、型号：Q=6000m3/h,H=27m,N=630kw，NPSH≤6.5m，

n=740r/min 

3、配套电机 630KW   6kv，IP55，50HZ，740r/min、冷却方

式 IC611   就地控制柜一控一 

4、配套水泵、电机底座 

5、水泵进出口法兰、液位计等排污泵安装所需配套附件均
由排污泵厂家配套提供 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

2 

中开式

单级双

吸离心

泵 

1、名称：中开式单级双吸离心泵 

2、型号：Q=6000m3/h,H=27m,N=630kw，NPSH≤

6.5m,n=740r/min 

3、配套变频电机 630KW   6kv，IP55，50HZ，740r/min 、冷

却方式 IC611   就地控制柜一控一 

4、配套水泵、电机底座 

5、水泵进出口法兰、液位计等排污泵安装所需配套附件均

由排污泵厂家配套提供 
6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

3 

双法兰

钢制偏

心异径
管 

1、名称：双法兰钢制偏心异径管 

2、型号：D1020X920X9，L=516、1.0MPa、02S403- P64、65、

66 

3、连接方式: 法兰连接 
4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 3 

4 

双法兰

钢制同

心异径

管 

1、名称：双法兰钢制同心异径管 

2、型号：DD820X720X9，L=510、1.0MPa、02S403- P55、56 

3、连接方式：法兰连接 
4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 3 

5 
双盘伸

缩器 

1、名称：双盘伸缩器 

2、型号：DN800，L=590，PN1.0MPa 

3. 连接方式: 法兰连接 

个 3 
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6 
双法兰

直管 

1、名称：双法兰直管 

2、型号：D820X9，L=1270,1.0MPa 
3. 连接方式 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 3 

7 
电动阀

门 

1、名称：电动蝶阀 

2、型号：DN800，L=318，PN1.0MPa 

3. 连接方式: 法兰连接 

个 3 

8 

多功能

水泵控

制阀 

1、名称：多功能水泵控制阀 

2、型号：DN800，JD745X- 10，PN1.0MPa 

3. 连接方式: 法兰连接 

个 3 

9 灭火器 

1、名称：手提灭火器 

2、型号：MF/ABC3（配套灭火器箱） 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

具 8 

10 

现状中

开式单

级双吸

离心泵

拆除 

1、名称：现状离心泵、6000V高压电机拆除 

2、型号：Q=5500m3/h,H=33m,N=630kw， 

3、其它：配套电机拆除 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 3 

11 

拆除混

凝土结

构 

1、名称：原泵基础拆除 

2、规格：4.3*2* （水泵侧高 0.32，电机侧高 0.7m） 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m
3
 14 

12 
生活用

水设施 

1、类型：用于格栅建设中生活用水设施 

2、工程结束后保留作为泵站值班人员日常用水 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

项 1 

13 植筋 

1 16 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

根 141 

14 
独立基

础 

1、部位：水泵机组基础 

2、混凝土种类：商品砼 
3、混凝土强度等级：C30 

4、模板：制作及安装 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m3 12.41 

15 

水泥混

凝土路

面凿毛 

1、凿毛：新旧混凝土接触面需凿毛处理 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m
2
 26.46 

16 现浇构 1、钢筋种类、规格：φ16以内（三级钢） t  0.75 
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件钢筋 2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

17 
脚手架

搭拆 

1、脚手架搭拆 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政

府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

 

顶 1 

二、配电主要工程量表 

1 
6KV计

量柜 

1、名称：6KV计量柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

2 

电压互

感器及

消弧柜 

1、名称：电压互感器及消弧柜 

2、型号、规格：YXH- 6/100 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

3 
高压进

线总柜 

1、名称：高压进线总柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

4 
电机避

雷器柜 

1、名称：电机避雷器柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 
4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

5 
站变压

器柜 

1、名称：站变压器柜( 内含 1 台 SC13- 80/6±5%/0.4KV) 
2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：1000*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

6 
1#电机

出线柜 

1、名称：1#电机出线柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

7 

2#电动

机软起

动柜 

1、名称：2#电动机软起动柜 

2、型号、规格：TGRT- 1000/6 

3、规格：1000*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

8 

3#电动

机软起

动柜 

1、名称：3#电动机软起动柜 

2、型号、规格：TGRT- 1000/6 

3、规格：1000*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

9 

高压无

功补偿

回路柜 

1、名称：高压无功补偿回路柜 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：1050*1350*2000 

台 1 
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4、母线配置方式：见设计图 

10 

1#电动

机变频
柜 

1、名称：1#电动机变频柜 

2、型号、规格：RNHV- A- 6/710 

3、规格：见设计图 

4、母线配置方式：见设计图 

台 1 

11 

LCU屏

( 新应

台孜)  

1、名称：LCU屏 

2、型号：PK- 10 

3、其它：见设计图 

台 1 

12 
机组测

温屏 

1、名称：机组测温屏 

2、型号：PK- 10 

3、其它：见设计图 

台 1 

13 

电动蝶

阀控制

箱 

1、名称：电动蝶阀控制箱 

2、型号：700*370*1700 

3、规格：X(F)- 21 

4、安装方式：落地安装 

台 1 

14 

真空及

排水泵

动力箱 

1、名称：真空及排水泵动力箱 
2、型号：700*370*1700 

3、规格：X(F)- 21 

4、安装方式：落地安装 

台 1 

15 
安装场

动力箱 

1、名称：安装场动力箱 

2、型号：700*370*1700 

3、规格：X(F)- 21 

4、安装方式：落地安装 

台 1 

16 

UPS(新

应台
孜)  

1、名称：UPS 

2、型号：5kVAh,配电池 
台 1 

17 

系统、

应用及

组态软

件 

1、名称：系统、应用及组态软件 

2、技术参数：网络版，满足计算机监控需求 
套 1 

18 

工业交

换机

( 新应

台孜)  

1、名称：工业交换机 

2、技术参数：16 个千兆电口,4 个千兆接口 
套 1 

19 
通讯管

理机 

1、规格型号：通讯管理机 

2、技术参数：1 个 RJ45口,8 个 RS485口 
套 1 

20 
带形母

线 

1、名称：带形母线 

2、规格：TYM- 80*8 
m 

34.01

7 

21 

电力变

压器系

统调试 

1、容量（kV²A）：80KVA 
系

统 
1 

22 
送配电

装置系

1、电压等级（KV)：10KV以上 

2、类型：系统调试 

系

统 
11 



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 96 

统调试 

23 

送配电

装置系

统调试 

1、电压等级（KV)：1KV以上 

2、类型：系统调试 

系

统 
1 

24 

不间断

电源调

试 

1、类型：系统调试 
系

统 
1 

25 
母线调

试 
、电压等级（kV）：10KV以上 段 2 

26 
避雷器

调试 
1、电压等级（kV）：10KV以上 组 1 

27 

无功补

偿装置

调试 

1、电压等级（kV）：10KV以上 组 1 

预埋、电缆桥架 

28 桥架 
1、名称：镀锌电缆桥架 

2、规格：300*150 
m 20 

29 
电缆支
架 

1、材质：角铁 

2、规格：∠50*50*5 

3、名称：桥架支架 

t  0.377 

30 
基础槽

钢 

1、规格：［10 

2、名称：基础槽钢 
m 36 

31 
基础槽

钢 

1、规格：［6.3 

2、名称：基础槽钢 
m 4 

32 
电缆保
护管 

1、名称：电缆保护管 

2、材质：镀锌钢管 

3、规格：SC100 

m 50 

33 
电缆保

护管 

1、名称：电缆保护管 

2、材质：镀锌钢管 

3、规格：SC70 

m 30 

34 
电缆保

护管 

1、名称：电缆保护管 

2、材质：镀锌钢管 

3、规格：SC50 

m 60 

35 
电缆保

护管 

1、名称：电缆保护管 

2、材质：镀锌钢管 

3、规格：SC40 

m 60 

36 
电缆保

护管 

1、名称：电缆保护管 

2、材质：镀锌钢管 

3、规格：SC32 

m 100 

37 
防火涂

料 

1、名称：有机防火涂料 

2、部位：各种孔洞 
kg 100 
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38 
防火涂

料 

1、名称：防火涂料 

2、部位：各种孔洞 
kg 160 

电缆 

39 

电力电

缆( 暂
定量)  

1、名称：电力电缆 

2、型号：ZC- YJV22- 6/6kV- 3*185 
m 60 

40 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：ZC- YJV- 6/6kV- 3*95 
m 30 

41 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：ZC- YJV- 6/6kV- 3*70 
m 160 

42 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：BPYJVP- YJV- 6/6kV- 3*70+1*10 
m 70 

43 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：ZC- YJV- 0.6/1kV- 4*70 
m 60 

44 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：YJV- 0.6/1kV- 5*16 
m 150 

45 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：YJV- 0.6/1kV- 4*6 
m 260 

46 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：YJV- 0.6/1kV- 3*4 
m 220 

47 
电力电

缆 

1、名称：电力电缆 

2、型号：YJV- 0.6/1kV- 2*6 
m 150 

48 
电力电

缆头 

1、名称：高压电缆头 

2、规格：185mm2 
个 2 

49 
电力电

缆头 

1、名称：高压电缆头 

2、规格：95mm
2
 

个 2 

50 
电力电

缆头 

1、名称：高压电缆头 

2、规格：70mm
2
 

个 6 

51 
电力电

缆头 

1、名称：高压屏蔽电缆头 

2、规格：70mm2 
个 2 

52 
电力电

缆头 

1、名称：电缆头 

2、规格：70mm2 
个 2 

53 
电力电

缆头 

1、名称：电缆头 

2、规格：16mm2 
个 6 

54 
电缆试
验 

1、名称：电缆试验 
2、电压等级（kV）：10KV 

点 6 

控制及信号电缆 

55 
控制电

缆 

1、名称：控制电缆 

2、型号：ZR- KVVP- 1kV- 4*1.5  
m 900 

56 
控制电

缆 

1、名称：控制电缆 

2、型号：ZR- KVVP- 1kV- 4*2.5 
m 160 
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57 
控制电

缆 

1、名称：控制电缆 

2、型号：ZR- KVVP- 1kV- 7*1.5  
m 900 

58 
控制电

缆 

1、名称：控制电缆 

2、型号：ZR- KVVP- 1kV- 4*4 
m 150 

59 
控制电

缆 

1、名称：控制电缆 

2、型号：ZR- KVVP- 1kV- 7*4 
m 60 

60 
控制电

缆 

1、名称：控制电缆 

2、型号：ZR- KVVP- 1kV- 10*1.5 
m 600 

61 
双绞线

缆 

1、名称：双绞线缆 

2、规格型号：DJYPVP- 2*(2*1.5)  
m 410 

62 
双绞线

缆 

1、名称：双绞线缆 

2、规格型号：DJYVPVP- 450/750V- 4*(3*1.5)  
m 340 

63 
双绞线

缆 

1、名称：双绞线缆 

2、规格型号：DJYVPVP- 450/750V- 7*(3*1.5)  
m 580 

64 
控制电

缆头 

1、名称：控制电缆头 

2、型号：6 芯以内 
m 16 

65 

 

控制电

缆头 

1、名称：控制电缆头 

2、型号：14 芯以内 
m 

62 

 

接地 

66 
接地母

线 

1、名称：热镀锌扁铁 

2、材质：- 50*5 
m 80 

67 
接地母

线 

1、名称：热镀锌扁铁 

2、材质：- 25*5 
m 50 

68 
接地装

置 
1、类别：系统调试 

系

统 
1 

69 
抗震支

架 

1、要求：内径不小于 60mm电气配管及重力不小于 150N/m

的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震防护 

2、考国标图集《建筑电气设施抗震安装》（16D707- 1） 

项 1 

70 
脚手架

搭拆 

1、安装脚手架 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政
府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

项 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



淮南市西部城区排水泵站及配套设施提升改造工程设备采购及安装招标文件  

 

 99 

 

表 3  新庄孜六号排涝站工程量表 

 
  

ᵣ  

一、新庄孜六号排涝站工艺主要工程量表 

工艺 

1 潜水轴流水泵 

1、名称：潜水轴流水泵 

2、型号：Q=0.57m3/s,H=12m,P=132KW n=980r/min 

3、随机电缆长 15 米，含电缆转接及控制箱、综合保护器 

4、配套导流井筒：DN900、长 7 米、碳钢防腐，含底座、相关预

埋件、筒顶部盖板 

5、其它：液位计等排污泵安装所需配套附件均由排污泵厂家配套

提供 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 2 

2 潜水轴流水泵 

1、名称：潜水轴流水泵 

2、型号：Q=0.29m3/s,H=12m，P=75KW n=1450r/min 

3、配套导流井筒：DN600、长 7 米、碳钢防腐，含底座、相关预

埋件、筒顶部盖板 

4、随机电缆长 15 米，含电缆转接及控制箱、综合保护器 

5、其它：液位计等排污泵安装所需配套附件均由排污泵厂家配套

提供 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 2 

3 
手电两用钢闸

门 

1、名称：手电两用钢闸门 

2、型号：3.0mX1.5m， P=5KW、启闭力 75KN 

3、其它：配套手电两用启闭机（户外型）及丝杆，启闭机防护等

级为 IP65 

4、启闭机启闭高度 2.5m 

5、要求：阀门四边，双向止水 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 3 

4 
回转式格栅除

污机 

1、名称：回转式格栅除污机 

2、型号：渠道净宽:3m 净深:5.7m、栅条厚度 5、栅条净距 50、

安装角度 75°排渣高度暂定 1.2m、P=3KW 

3、要求：304不锈钢，配套垃圾储物桶 2 台、含控制箱 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 3 

5 皮带输送机 

1、名称：皮带输送机 

2、型号：带宽 800，水平输送，输送长度 13m, 

3、要求：皮带距地面高度 1000，P=4KW 

4、输送机机架及侧挡板采用 304不锈钢、含控制箱 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 1 

6 电动葫芦 1、名称：CD13- 12D电动葫芦 台 1 
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2、型号：起重量 3T，H=12m，P=4.9KW 

3、配套供应 28a工字钢 

4、起升速度 8m/min、运行速度 20m/min 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

7 手动蝶阀 

1、名称：手动蝶阀 

2、型号：DN400，D341X- 10、L=215，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

8 低压法兰阀门 

1、名称：手动蝶阀 

2、型号：DN600，D341X- 10、L=267，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

9 低压法兰阀门 

1、名称：微阻缓闭止回阀 

2、型号：DN400，L=310，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

10 低压法兰阀门 

1、名称：微阻缓闭止回阀 

2、型号：DN600，L=390，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

11 双盘伸缩器 

1、名称：双盘伸缩器 

2、型号：DN600，L=350，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

12 双盘伸缩器 

1、名称：双盘伸缩器 

2、型号：DN400，L=350，PN1.0MPa 

3、连接方式: 法兰连接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

13 
钢制同心异径

管 

1、名称：钢制同心异径管 

2、型号：D630*530*9  L=348，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见.02S403- 52.54 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

14 法兰 
1、名称：碳钢法兰 

2、型号：DN400法兰等级 1.0MPa（02S403- 78) 
副 6 
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3、连接方式: 焊接 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

15 法兰 

1、名称：碳钢法兰 

2、型号：DN600法兰等级 1.0MPa（02S403- 78) 

3、连接方式: 焊接 
4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

副 6 

16 刚性防水套管 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN400，L=800mm 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

17 刚性防水套管 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN400，L=300mm 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 2 

18 刚性防水套管 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN600，L=800mm 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

19 刚性防水套管 

1、名称：刚性防水套管（A型- 1） 

2、型号：DN600，L=300mm 

3、制作及接口密封安装参见 07MS101- 5/15 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

20 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 

2、型号：D630*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及

验收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸

缩节等连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总

说明执行。 
6、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍。 

7、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

m 6.06 

21 低压碳钢管 1、名称：碳钢管（Q235B） m 7.3 
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2、型号：D426*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 
4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及

验收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸
缩节等连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计

总说明执行。 

6、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍 
7、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

22 灭火器 

1、名称：手提灭火器 
2、型号：MF/ABC3（配套灭火器箱） 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

具 6 

23 
移动式潜污水

泵 

1、名称：移动式潜污水泵 

2、型号：Q=55m3/s,H=14m、P=5.5KW  

3、要求：配套全长 60m规格 DN100软管（0.3MPa）及连

接附件 

4、检修时用于排空集水池雨水 
5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

 

台 2 

24 管道刷油 

1、管道内防腐采用 PN8710- 2 无毒涂料，建议由厂家完成 

2、钢管外壁防腐可由厂家完成、也可施工单位完成，厂

家完成的防腐需在管道焊接接口处重新做防腐 

3、油漆品种：管道外壁防腐除诟后刷环氧煤沥青漆 

4、除锈标准：Sa2.5级 

5、结构类型：管道外壁 

6、涂刷遍数、漆膜厚度：管道外壁底漆一遍，厚浆型环
氧煤沥青面漆三遍，涂层间缠绕玻璃布一层。 

7、要求：管道施工及验收详见《埋地钢制管道环氧煤沥

青防腐层工程施工及验收规范》（SYJ4047- 90)相关规定

执行 
8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

m2 22 

泵站外管网 

25 
钢制 30°弯

头 

1、名称：钢制 30°弯头  

2、型号：530*9、L=318，PN1.0MPa 
个 4 
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3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 
5、管件制作：参见 02S403- 18 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

26 
钢制 90°弯

头 

1、名称：钢制 90°弯头  

2、型号：426*9、L=642，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5 管件制作：参见 02S403- 07 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

个 2 

27 钢制三通 

1、名称：钢制三通 

2、型号：530*9*426*9、L=900，PN1.0MPa 

3、连接方式: 焊接 

4、材质：Q235B 

5、管件制作：参见 02S403- 41 

6、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

个 1 

28 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 
2、型号：D426*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》
（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及

验收规范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸

缩节等连接采用法兰连接。 

5、除锈防腐：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总
说明执行。 

6、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍。 

7、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

m 2 

29 低压碳钢管 

1、名称：碳钢管（Q235B） 

2、型号：D530*9   

3、压力等级：PN1.0MPa 

4、连接方式：焊接按《工业金属管道工程施工规范》

（GB50235- 2010)《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（GB50184- 2011)及《现场设备. 工业管道焊接工程施工及验收规

范》（GB50683- 2011)相关规定执行；与阀门，伸缩节等连接采用

法兰连接。 

5、除锈防腐：：管道除锈及内外防腐按排涝站工艺设计总说明执

m 24 
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行。 

6、管基础：10CM砂垫层 

7、要求：管道水压试验压力不小于工作压力的 1.5 倍 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

30 
泵房外部钢

管、管件防腐 

1、管道内防腐采用 PN8710- 2 无毒涂料，建议由厂家完成 

2、钢管外壁防腐可由厂家完成、也可施工单位完成，厂家完成的

防腐需在接口处重新做防腐 

3、油漆品种：管道外壁防腐除诟后刷环氧煤沥青漆 

4、除锈标准：Sa2.5 级 

5、结构类型：管道外壁 

6、涂刷遍数、漆膜厚度：管道外壁底漆一遍，厚浆型环氧煤沥青

面漆三遍，涂层间缠绕玻璃布一层。 

7、要求：管道施工及验收详见《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层

工程施工及验收规范》（SYJ4047- 90)相关规定执行 

8、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m2 
58 

 

31 挖沟槽土方 

1、土壤类别：现状土方 
2、范围：压力排水管 

3、挖土深度：2.5m以内 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 
 

 

m3 41.6 

32 回填方 

1、密实度要求：按规范 

2、填方材料品种：三类土 

3、填方粒径要求：按规范 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m
3
 41.6 

33 
管道支墩( 挡

墩)  

1、名称：管支墩 

2、型号：C15砼  

3、埋地管道转弯处 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m
3
 4.2  

34 脚手架搭拆 

1、安装脚手架 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

项 1 

二、 新庄孜六号排涝站配电主要工程量表 
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1 
1#2#计量柜

AH1.AH11 

1、名称：1#2#计量柜 AH1.AH11 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

2 
1#2#总进线柜

AH3.AH9 

1、名称：1#2#总进线柜 AH3.AH9 
2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

 

台 2 

3 

1#2#电压互感

器及消弧柜

AH2.AH10 

1、名称：1#2#电压互感器及消弧柜 AH2.AH10 

2、型号、规格：YXH- 6/100 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

4 
1#2#变压器出

线柜 AH4.AH8 

1、名称：1#2#变压器出线柜 AH4.AH8 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

5 
站变压器柜

AH5 

1、名称：站变压器柜 AH5 

2、型号、规格：KYN28A- 12，含 1 台 SC13- 80/6 6 ±5%/0.4kV站

变 

3、规格：1000*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

6 
高压联络断路

器柜 AH6 

1、名称：高压联络断路器柜 AH6 

2、型号、规格：KYN28A- 12 

3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

7 
高压联络隔离

柜 AH7 

1、名称：高压联络隔离柜 AH7 

2、型号、规格：KYN28A- 12 
3、规格：800*1500*2300 

4、母线配置方式：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 

台 1 
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8 变压器 

1、名称：变压器 

2、型号：SCB13- 630/6 6 ±5%/0.4KV 
3、D,yn11  Ud=6% 带温控及风机 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、

政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 

 
 

台 2 

9 
低压进线柜

1AA 

1、名称：低压进线柜 1AA 

2、型号：GCS 

3、规格：800*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

10 
低压进线柜

7AA 

1、名称：低压进线柜 7AA 

2、型号：GCS 

3、规格：800*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

11 
低压无动补偿

柜 2AA.6AA 

1、名称：低压无动补偿柜 2AA.6AA 

2、型号：GCS 

3、规格：1000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

12 
低压联络柜

4AA 

1、名称：低压联络柜 4AA 

2、型号：GCS 

3、规格：800*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

13 
低压出线柜

3AA 

1、名称：低压出线柜 3AA 

2、型号：GCS 

3、规格：1000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

14 
低压出线柜

5AA 

1、名称：低压出线柜 5AA 

2、型号：GCS 

3、规格：1000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

15 
低压出线柜

8AA 

1、名称：低压出线柜 8AA 

2、型号：GCS 

3、规格：8000*1000*2200 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

16 PLU屏 

1、名称：PLU屏 

2、型号：PK- 10 

3、规格：800*600*2200 

4、其它：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 
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17 设备屏 

1、名称：19”标准机柜，42U 

2、其它：见设计图 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

18 控制台 

1、名称：控制台( 木质, 含 2 把椅子)  

2、规格：600*800*2055 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

19 
直流屏（电池

屏） 

1、名称：直流屏（电池屏） 

2、型号：65Ah DC220V 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

20 直流屏 

1、名称：直流屏 

2、型号：65Ah DC220V 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

21 UPS柜 

1、名称：UPS柜 

2、型号：5kVAh,配电池 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

22 工程师工作站 

1、名称：工程师工作站 

2、规格型号：含 27"LCD 

3、技术参数：具体详见图纸 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 1 

23 打印机 

1、名称：打印机，A3激光打印复印扫描一体机 

2、技术参数：激光黑白 A3 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

24 
户外真空断路

器 

1、名称：户外真空断路器 

2、型号：12KV 630A 250KA详见系统图 

3、其它：含电杆.CT.PT及智能馈电终端及遥控器 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

25 
系统、应用及

组态软件 

1、名称：系统、应用及组态软件 

2、技术参数：网络版，满足计算机监控要求 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 1 

26 工业交换机 

1、名称：工业交换机 

2、技术参数：16 个千兆电口,4 个千兆接口 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 1 

27 通讯管理机 

1、规格型号：通讯管理机 

2、技术参数：1 个 RJ45口,8 个 RS485口 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

套 1 

28 

大潜水泵电缆

转接及控制箱

( 只计安装费)  

1、名称：大潜水泵电缆转接及控制箱( 只计安装 费)  

2、规格：潜水泵电缆厂家配套 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

台 2 
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文件、规范等其它资料，满足验收要求 

29 

小潜水泵电缆

转接及控制箱

( 只计安装费)  

1、名称：小潜水泵电缆转接及控制箱( 只计安装 费)  

2、规格：潜水泵电缆厂家配套 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 2 

30 

除污机总控制

箱( 只计安装

费)  

1、名称：除污机总控制箱( 只计安装费)  

2、规格：格栅除污机厂家配套 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

31 

皮带输送机控

制箱( 只计安

装费)  

1、名称：皮带输送机控制箱( 只计安装费)  

2、规格：皮带输送机厂家配套 

3、其它：见设计图 

4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

32 
泵房检修动力

箱 

1、名称：泵房检修动力箱 

2、型号：JX1- 8060/25 

3、规格：600*250*800 

4、安装方式：挂墙安装 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

33 
检修排水泵动

力箱 

1、名称：检修排水泵动力箱 

2、型号：JX1- 8060/25 

3、规格：600*250*800 

4、安装方式：挂墙安装 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

34 启闭机控制箱 

1、名称：启闭机控制箱 

2、型号：XLW- 1 

3、规格：600*400*1200 

4、安装方式：挂墙安装 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

35 
电动葫芦控制

箱 

1、名称：电动葫芦控制箱 

2、型号：500*250*600 

3、规格：JX1- 6050/25 

4、其它：见设计图 

5、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

台 1 

36 带形母线 

1、名称：带形母线 

2、规格：TYM- 80*8 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 27 

37 带形母线 

1、名称：带形母线 

2、规格：TYM- 125*10 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

m 28.8 
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38 
电力变压器系

统调试 

1、容量（kV²A）：630KVA 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
2 

39 
送配电装置系

统调试 

1、电压等级（KV)：10KV以上 

2、类型：系统调试 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
11 

40 
送配电装置系

统调试 

1、电压等级（KV)：10KV以上 

2、类型：系统调试 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
8 

41 
不间断电源调

试 

1、类型：系统调试 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
1 

42 
送配电装置系

统调试 

1、电压等级（KV)：直流供电 

2、类型：系统调试 

3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 

系

统 
2 

43 母线调试 

1、电压等级（kV）：10KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 
段 1 

44 母线调试 

1、电压等级（kV）：1KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 
段 3 

45 避雷器调试 

1、电压等级（kV）：1KV以上 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 
组 2 

46 脚手架搭拆 

1、安装脚手架 

2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关

文件、规范等其它资料，满足验收要求 
项 1 

 

注：★1、本设备清单仅指主要供货范围，是系统的必要组成部分，并非详细完整配置。

投标人应根据系统整体要求对清单中未列出（或本章内未说明的）但为使整套系统能

够按本技术规范要求长期正常有效运行所需的货物和附件（包括但不限于：硬件、软

件、支架、附件、线缆、专用检测设备和工具、材料等）进行补充，并应包含在投标

总价内。 

2、说明：设备材料表中的设备具体配置详见招标技术文件、图纸和设备供货、安

装、调试招标文件技术规范要求。 

 

Ҏɻ  

（一）说明 
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1. 本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细

节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本

技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。 

2. 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，

则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求的响应情况进行说明，

且该说明须经评标委员会审核认可； 

3. 如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于

投标人选择投标产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择

性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有

关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。（本项目不采用） 

4. 投标人应自行踏勘本项目实施现场，核对货物安装现场的土建尺寸等可能影响

后期安装的全部因素，确保所投货物满足现场实际安装要求。 

5. 招标人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，投标

人应承诺予以配合。 

（二）总体要求 

详见附件：本项目设备供货、安装、调试技术规范 

 

ɻ ꜙ Ḧ ꜙ  

详见附件：本项目设备供货、安装、调试技术规范 

 

῏ɻῚל  

1、最高投标限价 1402万元（其中含总包服务（土建配合）费 3 万元、暂列金 40 万元），

包含不限于设备的供货、包装、运输、装卸、安装、人工费、机械费、调试及试运行

（2 个月）、验收、技术服务、费、税、安全文明环保施工等措施费、质保期内的免费

维修及保养等费用。 

2、总包服务（土建配合）费用 3 万元由中标人承担。【中标单位拿到第一批工程款时，

一次性付清总包服务费。 

3、暂列金费用 40 万元，暂列金包含在投标总价中，使用权归招标人所有。 

4、材料要求 

4.1 中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要

求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和质量须经招标人和监理单位认

可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，

中标人必须服从该要求。若该材料经法定检测检验部门鉴定确有质量问题，由此而发
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生的一切费用与工期延误由中标人自负。 

4. 2 供货服务要求：乙方须按照甲方现场施工要求并配合甲方将货物按照甲方规定时间

运至指定位置。 

4. 3 一切费用包含在报价中，未按甲方要求供货及安装或延期交付甲方将按合同内容对

乙方进行罚款或终止合同。 

5、合同签订及设备进场和安装要求：中标人按照前附表要求提交履约保证金；在提交

履约保证金后与招标人签订采购及安装合同；合同签订后，接到招标人下达的项目供

货通知单后 10 日历天采购的货物进入现场。 

若中标人未在要求的时间内提交履约保证金、签订采购及安装合同，招标人有权取消

其中标资格，投标保证金不予退还。 

若中标人不能按期货物进场，招标人按合同约定支付违约金。 

若中标人不能按期竣工验收、交付使用，招标人除没收履约保证金外，还将按合同约

定支付违约金。 

6、售后服务： 

6.1 投标人所投货物品牌需设置售后服务站（点）。 

7、免费质保期：货物安装调试完毕验收合格（取证）并交付使用之日起，质量保修期

不少于一年（投标人有承诺的按其承诺）, 质保期内的日常养护维修费由投标方承担。

（如国家标准、行业标准规定的质保期限高于该期限的，适用国家标准或行业标准规

定的期限） 

8、重要说明： 

8.1 为便于安装，投标人应自行勘察现场。 

8.2 为满足产品使用功能，中标单位的有关设备必须确保与总包单位、供电部门、燃气

部门、供水部门预留的接口进行可靠连接，以满足调试与正常使用。投标人应自行对

现场进行考察，涉及水、电、燃气安装的管线和辅材清单中未计列的或数量不足的，

投标人应综合考虑包含在相关子目单价中，不再单独计量支付。 

8.3 所有和外电接触部位的供配电设备，需获淮南市供电部门许可，经监理、业主同

意后，制作采购。 

9、提示：发布招标文件的同时发布施工图纸，投标人应依据图纸和现场实地踏勘复核

技术规格及要求一览表中相关数据和要求，发现问题应及时在规定的时间内通过淮南

公共资源交易网向招标人提出，招标人经复核确认后发布答疑文件。 

10、 本工程无预付款，供货到施工现场交验后付到合同价款的 30%，工程全部竣工验

收（安装完成调试（试运行 2 个月））合格后支付到合同价款 80%，审计完成后支付到
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合同价款的 97%，剩余 3%作为质保金（或提供质保金保函支付工程款至 100%），质保

期满，到期后一次付清余款  。  
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第六章  投标文件格式 

 

 
          （项目名称）  

 

 

投  标  文  件 

招标编号： 

 

 

 

 

 

项目名称：                        （包： ）  

投标文件内容：      投标文件商务标      

投 标 人：            （盖章）               

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  

 

日  期：       年      月     日 
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评审因素索引表 
 

序号 评审因素 投标文件页码范围 

  P     ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

  P      ---   P    

 „„ „„ 
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一、投标函 

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 

三、联合体协议书( 本项目不采用)  

四、投标保证金 

五、商务和技术偏差表； 

六、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

（二）近年完成的类似项目情况表 

（三）拟委任的项目负责人简历 

（四）近年项目负责人完成的类似项目情况表 

七、投标货物技术性能指标的详细有关资料 

八、售后服务方案 

九、技术服务和质保期服务等有关资料 

十、安装方案 

十一、投标人诚信承诺书 

十二、其他资料 
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一、投标函 2 

（不含报价） 

致：                 （招标人名称） 

1. 我方已仔细研究了                 （招标项目名称）货物采购及安装招标

项 目 招 标 文 件 的 全 部 内 容 ， 愿 意 以 报 价 文 件 投 标 函 中 的 投 标 总 报 价 提 供                 

（货物名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。 

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。 

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。 

4. 如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存

在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

6.                  （其他补充说明）。 

 

投  标  人 ：                                             

（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）：             （签字或盖章） 

单位地址：                                                        

邮政编码：           电话：            传真：                     

    _年    _月    日 

系统生成的投标函不做评审依据，此投标函另附做评审依

据。 
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二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 

 

法定代表人（单位负责人）身份证明 

 

投 标 人：                                                         

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：                 年              月              日 

经营期限：                                                         

姓    名：                          性        别：                 

年    龄：                          职        务：                 

系                                        （投标人名称）的法定代表人（单位

负责人）。 

特此证明。 

 

 

投标人：                          （盖单位章） 

         年        月        

日 
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ӫ 
 

本人           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（单位

负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （招标项目名称）货物采购及安装招

标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：          。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人（单位负责人）身份证明 

 

投  标  人：                         （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）：          （签字或盖章） 

代理人身份证号码：     

代理人手机号：                                

     年   月   日 

 

注： 

法定代表人（单位负责人）参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供
法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人（单位负责人）参加投标活动及

签署文件的除提供法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供授权委托书。 
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三、联合体协议书（本项目不采用） 

牵头人（成员一）名称：                                         

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

成员二名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

                       （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体

名称）联合体，共同参加              （招标项目名称）货物采购及安装招标项目

投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1.              （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。 

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相

关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，

以及处理与本招标项目有关的一切事宜。 

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均

予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，

并向招标人承担连带责任。 

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 

牵头人（成员一）名称：         ，承担       工作内容； 

成员二名称：                   ，承担       工作内容； 

„„。 

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖

单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。 

 

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责

人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。 

 

牵头人（成员一）名称：                         （盖单位章） 

法定代表人：                                  （签字或盖章） 
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成员二名称：                                    （盖单位章） 

法定代表人：                                  （签字或盖章） 

„„  

    年    月    日  
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四、投标保证金 1 

 

如采用电汇或转账，投标人应在此提供银行回单的扫描件、基本账户开户许可证

扫描件（或基本存款账户编号）。 

如采用保函，保函扫描件装订在投标文件中。 
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五、商务和技术偏差表 

（一）商务条款偏差表 

序号 
招标文件要求 投标文件响应 

偏差说明 
章节及条款

号 
具体要求 章节及条款

号 
具体内容 

1      

2      

3      

4      

„„      

 

注：投标人对付款方式、交货期、交货地点、质量保证期、投标有效期及其他商务条

款未完全响应的，应当填写上表。 
投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。 
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（二）技术条款偏差表 

序
号 

招标文件要求 投标文件响应 
偏差
说明 供货要

求 
章节及条款号 具体要求 

章节及

条款号 

具体内

容 

1 
供货范

围 

注：★1、本设备清单仅指主要供货范

围，是系统的必要组成部分，并非详细

完整配置。投标人应根据系统整体要求

对清单中未列出（或本章内未说明的）

但为使整套系统能够按本技术规范要

求长期正常有效运行所需的货物和附

件（包括但不限于：硬件、软件、支架、

附件、线缆、专用检测设备和工具、材

料等）进行补充，并应包含在投标总价

内。 

具体详见泵站

技术招标规范
p264具体内容

要求 
   

.....      

2 

规范中

采购货
物实质

性配置、

功能、技

术性能

参数等

要求（共

12 项） 

★（1）本技术规范设备清单中的所有

设备材料的型号、规格，为各投标人必

须满足的要求，投标人在投标文件中必

须提交这些设备的制造商名称、所在国

别、产品系列、产品产地。 

具体详见泵站

技术招标规范

p19具体内容要

求 
   

★（2）、厂家要求：在安徽省内设有

公司或服务中心，服务人员需经制造商

培训并持证上岗，提供营业执照及证书

等有效证明文件。 

具 体 详见 泵 站

技 术 招标 规 范

p37具体内容要

求 

 

   

★卖方提供完整的水泵机组，提供全部

附件、紧固件、备品备件以及所需电缆；

电气、仪表控制、调速装置等见标书电

气和控制部分。 

总则：标准化的外观、运行、维修、备

品备件以及制造商服务，所提供的泵产

品设备必须是同一品牌的最终产品。 

具体详见泵站

技术招标规范

p37具体内容要

求 

   

★（6）、工作条件、工艺技术参数及

设备性能要求， 

具体详见泵站

技术招标规范

p38表内内容。 
   

★水泵轴封采用机械密封，品牌应采用

约翰. 克兰或博格曼产品，适用温度范

围 0～100℃。 为检修便宜，泵的轴封

结构应经过特殊设计，检修替换轴封

时，不需要将泵从管路拆下或打开上泵

壳，就可以直接检。 

具体详见泵站

技术招标规范

p40表内内容。 
   

★水泵应选用国内知名品牌，其性能和

使用寿命应符合国家标准的规定。  

 

技 术 参数 详 见

泵 站 技术 招 标

规范p41具体内

容。 

 

   

★（3）、水泵工厂试验， 

 

具 体 详见 泵 站

技 术 招标 规 范

p44具体内容要

求。 
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★6（10）kV 断路器采用固封极柱的真

空断路器，真空断路器必须采用固封极

柱式，真空断路器应满足下列主要技术

参数:  

 

具 体 详见 泵 站

技 术 招标 规 范

p105 具体内容

要求。 
   

★电压互感器及消弧柜为满足以下技

术参数的产品。 

具 体 详见 泵 站

技 术 招标 规 范

p110 具体内容

要求 

   

★若投标厂家提供的电机参数与此参

数不一致，投标厂家应免费提高变频器

的电流规格必须确保提供的变频器额

定电流应大于等于电机额定电流。 

具体详见泵站

技术招标规范

p122页的(1) 

电动机及负载

参数要求。 

   

★要求框架断路器、塑壳断路器、交流

接触器、热继电器和微型断路器等为同

一品牌。 

具体详见泵站

技术招标规范

p148页框架断

路器主要技术

参数要求 

   

★塑壳断路器性能参数和要求如下，但

不限于此。 

 

具体详见泵站

技术招标规范

p148页框架断

路器主要技术

参数要求 

   

★软启动器性能参数和要求如下，但不

限于此。 

 

具体详见泵站

技术招标规范

p150页框架断

路器主要技术

参数要求 

   

......      

3 
其他要

求 

施工图纸及采购需求表内要求 
见施工图及

招标文件    

附件：设备供货、安装、调试招

标文件技术规范要求 
见附件    

......      

 

注：★项是本项目响应本项目供货响应的实质性条款，投标人须完全响应无负偏差。

否则按不响应招标人实质要求，做无效标处理。 

 

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。 
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六、资格审查资料 1 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称  

注册资金  
成立时

间 
 

注册地址  

邮政编码  
员工总

数 
 

联系方式 

联系人  电话  

网址  传真  

法定代表人 

（单位负责人） 
姓名  电话  

投标人须知要求投

标人需具有的各类
资质证书 

类型：           等级：            证书号： 

基本账户开户银行  

基本账户银行账号  

近三年营业额  

投标人关联企业情

况（包括但不限于

与投标人法定代表

人（单位负责人）
为同一人或者存在

控股、管理关系的

不同单位） 

 

投标货物制造商名

称 
 

投标人须知要求 

投标货物制造商需

具有的资质证书 

 

备注  

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。根据投
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标人须知前附表第 3.4.1 项的要求需要投标人提供基本账户开户证明的，还应附基本

账户开户许可证明扫描件。 

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标货物制造商的资质提出了要求，投标人应根

据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。 
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（二）近年完成的类似项目情况表 

货物名称  

规格和型号  

项目名称  

买方名称  

买方联系人及电话  

合同价格  

合同项目负责人（如
有） 

 

项目概况及投标人

履约情况 

 

 

 

 

 

 
 

备注  

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。 

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标货物的业

绩的，投标人应按照上表的格式提供投标货物的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.1

项的要求在本表后附相关证明材料。 
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（三）拟委任的项目负责人简历①
 

姓  名  年 龄  学 历  

职  称  
单位 

职务 
 

拟在本标段 

项目担任职务 
 

执业资格  
资格证书

编号 
 

毕业学校     年  月毕业于            学校        专业，学制   年 

经    历 

时间 参加过的项目名称 
签约合同价金

额（万元） 
担任职务 买方及联系电话 

     

     

     

     

     

     

     

获奖情况  

注：1. 本表应填写项目负责人相关情况。 

    2. 投标人应根据招标文件的要求在本表后附相关证明材料。 

                         
Ƙ ԓ ᴌ ᶱŅ ָņ ɼ 
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（四）近年项目负责人完成的类似项目情况表 

货物名称  

规格和型号  

项目名称  

买方名称  

买方联系人及电话  

合同价格  

合同项目负责人（如
有） 

 

项目概况及投标人

履约情况 

 

 

 

 

 

 
 

备注  
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七、投标货物技术性能指标的详细有关资料 

Ѓ Є 
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八、售后服务方案 

（格式自拟）
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九、技术服务和质保期服务计划及售后服务有关资料（格式自拟） 
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十、安装方案 

 

（格式自拟） 
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十一、投标人诚信承诺书 

承诺书 

我公司郑重承诺： 

致：   （招标人名称）    

 

1、根据      （项目名称）      工程（项目编号：）招标文件要求，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究招标文件的投标须知、

合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并

对清单及控制价无异议。我方承诺按招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术

标准等要求，承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 

2、参与本项目投标活动系我方自愿行为，投标文件内容及资料没有弄虚作假。 

3、我方已详细审核并认可全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于

企业个别成本的有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于本企业成本，

无低于成本的恶意报价行为。 

4、我方自觉遵守国家及省、市有关招标投标的法律、法规、规章及规范性文件规

定，自觉维护淮南市招标投标市场秩序。 

5、我方遵守淮南市公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现

场工作人员管理。 

6、我方保证没有组织、参与围标、串标，没有出卖（借）、转让资质证书或让他

人挂靠投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，违者承担相应的法律和经

济责任。 

7、我方保证不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他

人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假恶意投诉。 

8、一旦中标，我方拟派    为本工程项目负责人，联系方式为      我方保证按

招标文件中的有关要求如期完成供货及安装。 

9、一旦我方中标，我方保证按照投标文件承诺派驻管理人员并投入机械设备，并

按投标文件中的施工组织设计组织施工，不转包、违法分包及使用挂靠队伍施工。一

旦我方转包、违法分包、挂靠等违法违规行为查实，中标无效，已进场施工的无条件
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退场并承担相应的法律责任。 

10、一旦我方中标，我方保证用于本工程的主要材料、设备，质量不低于招标文

件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使

用。 

11、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内由我方法定代表人亲自签订合同，

并及时进场施工，认真履行合同和其它各项承诺，保证工期、质量和安全。 

12、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招

标人提交履约担保，签订合同，按期供货进场及安装。 

13、一旦我方中标，将密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位派

驻现场代表、现场监理人员以及行政监管人员的管理，积极配合相关管理部门的检查

调查工作。 

14、一旦我方中标，将按照签订的合同条款内容严格履约，不发生恶意提高造价

的行为。 

15、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有

效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 

16、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、

招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。   

17、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法规和纪律，不发生违法乱纪行为； 

18、承诺我单位将按照规定，加强对本项目的管理，并根据项目需要在资金、设

备和技术等方面给予保证； 

19、一旦我方中标，我单位在淮南市公共资源交易中心投标并中标后依法向淮南

市税务部门缴纳税收。 

20、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向招

标代理机构缴纳招标代理服务费。 

21、我方已对招标人提供的清单和控制价进行认真复核，确认无误，中标后不再

另行调整。 

22、我方完全同意并认可招标文件中关于投标保证金不予退还和其他有关处罚的

规定，并在出现违法违规情形时，自愿接受招标监管部门及相关单位的处理。 

23、保证在淮南市及企业所在地没有拖欠农民工工资的行为，在施工过程中按有

关规定及时发放农民工工资。 
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24、保证按投标文件中的项目管理人员进场管理，除不可抗力等因素外，不更换

项目管理人员，确保工程质量和工程安全。 

25、保证在工程款项结算时，提供淮南市税务机关增值税专用发票。如有违反上

述承诺，我公司自愿接受相关部门的处理和不予退还保证金，同时，如有任何虚假或

违法违规行为，我公司自愿放弃索要保证金的权利，并承担由此产生的一切后果。  

26、我方投标报价包含但不限于人工费、材料费、机械费、税费及各种费用。 

27、我方作为本项目产品的制造商（或代理商、经销商），承诺中标后提供制造

商证书或相关授权等证明资料。 

28、其他补充说明：我方承诺无招标文件须知第 1.4.3 和 1.4.4 条款要求情形。                   

29、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。 

 

投 标 人：      名称   （盖章）         

单位地址：                                         

法定代表人或企业负责人：    （盖章或签字）           

邮政编码：     电话：      传真：               

开户银行名称：      开户银行账号：      

日期：        年       月       日 
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十一、其他资料 

投标人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将

被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。 
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                （项目名称） 

 

投  标  文  件 

招标编号： 

 

 

 

 

 

 

项目名称：                        （包： ）  

投标文件内容：      投标文件商务标      

投 标 人：            （盖章）               

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  

 

日  期：       年      月     日 
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一、投标函 

二、分项报价表 
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一、投标函 1 

致：   招标人名称   

1. 我方已仔细研究了                 （招标项目名称）货物采购及安装招标项

目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥       ）的投标总报价

提供       （货物名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。 

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标

价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业

个别成本。 

3. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标

文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 

4. 其他补充说明：                                   （补充说明事项） 

 

投 标 人：                                             （盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）：                             （签字或盖章） 

单位地址：                                                        

邮政编码：           电话：            传真：                      

日期：    年    月    日 
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二、分项报价表 

1. 分项报价表说明：格式投标人自拟 

2. 分项报价汇总表：表 1 

3. 分项报价表：表 1- 1、表 1- 2，投标人可根据供货清单格式汇总到一个表中报价。 

表 1  分项报价汇总表 
项目名称：                                        

序

号 
表号 名称 合价（元） 

1 表 1- 1 货物报价  

2 表 1- 2 
货物安装费及配套材料费、其他服务费等

报价 
 

投标总报价等于序号 1 至序号 2 之和，转入投标函中（等于

投标函中的投标总报价） 
 

注 1：货物报价包括货物、包装运输及保险、装卸、税等费用 

2：货物安装费及配套材料费、其他服务费等报价包括安装、调试及试运行（2 个月）、考核验收、培训、技术
服务、协调报验等项目实施所需而不能明确的费用。 

3：投标报价均为含税价。 

 

表 1- 1  货物分项报价表 

序

号 

货物

（项

目）

名称 

规格 品牌 

制造

商/ 生

产商 

单位 数量 
单价

（元） 

合价

（元） 

增值税

税率 
备注 

一、新庄孜五号排涝站    

           

           

           

           

二、新庄孜新应台孜排涝站    

           

           

三、 新庄孜六号排涝站    
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合计（转入表 1）    
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表 1- 2  货物安装费及配套材料费、其他服务费等分项报价表 

序号 项目 内容 合价（元） 
增值税
税率 

备注 

 ......      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 其他服务费等     

 
总承包管理服务

费 
 30000 

/  
 

 暂列金  400000 /   

      

合计（转入表 1）    

注：1、如有总承包管理服务费、暂列金请在此表中（表 1- 2）列出，本项目固定总承

包管理服务费 3 万元、暂列金 40 万元。 

2、安全和文明施工费、施工措施费、环境保护费、其他报务费等，请在此表中（表

1- 2）列出。中标后不予调整。 
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